
 

ООО «КомТехСервис» 

k-t-s.ru / info@k-t-s.ru 

197341 Санкт-Петербург, Коломяжский, 27, 

пом.51-Н, офис 17 (12 этаж) 

 
Отчет 

о выполнении договора управления многоквартирным домом за 2023 год 
 

Адрес:  Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д.32 к.1 

Площадь (жилая): 34 056,1 кв.м. 

 
 

1. За отчетный период Управляющей компанией были выполнены следующие работы:  
 

Услуга Начислено Поступило 
платежей 

 

Жилищные услуги 8613155,77 6917804,89  

Очистка мусоропровода 857839,46 429024,75 Выполнено в полном объеме в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства 

Содержание и ремонт АППЗ 562269,41 97862,67 Выполнено в полном объеме в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства 

Содержание и ремонт ПЗУ 559043,30 43311,12 Выполнено в полном объеме в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства 

Содержание общ.имущества дома 1304984,06 2035740,98 Выполнено в соответствии с установленной 
законом периодичностью, а также 
Приложением №3 

ТО и ремонт лифтов 918060,53 1032784,86 Выполнено в полном объеме в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства 

Текущий ремонт 1130673,44 1575986,33 Выполнено согласно Приложению №1 

Уборка и сан.очистка зем.участка 745106,42 573721,92 Выполнено в полном объеме в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства 

Управление многоквартирным 
домом 

898578,98 972761,08 Выполнено в полном объеме в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства 

Экспл-ция ПУ ХВ дома 530059,82 14024,23 Выполнено в полном объеме, приборы учета 
исправны, поверены 

Экспл-ция ПУ тепл.энергии и ГВ 575532,26 126222,68 Выполнено в полном объеме, приборы учета 
исправны, поверены 

Экспл-ция ПУ эл.энергии дома 531008,09 16364,27 Выполнено в полном объеме, приборы учета 
исправны, поверены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Отчету за 2023 г. об исполнении Договора 

управления мкд СПБ,пр. Комендантский, д.32, к.1 

Расшифровка выполненных работ по строке 

«Текущий ремонт» 

 

Выполнение текущего ремонта по адресу:пр.Комендантский, д.32, к.1 за 2023 год управляющей компанией                                                                                                                                                                                                                          
ООО"КомТехСервис" 

S=34058,9 м2        

Начисления 2022 г.:  2 385 629,81 руб.       

Выполнено 2022 г.:3 489 035 руб.      

Перевыполнение 2022 г.:  -1 103 405.19 руб.      

Начисления 2023 г.: 2 728 117,89 руб.       

План 2023 г. с уч. перевыполнения :  1 624 712,7 руб.      

Выполнено 2023 г.: 3 429 324руб.       

Перевыполнение 2023 г.:- 1 804 611,3 руб.      

Начисления 2024 г.:2 840 512, 26руб.       

План 2024 г. с уч. перевыполнения : 1 035 900,96 руб.      

        

        

Виды   работ Адрес 
Ед. 

изм. 

работы, выполняемые 

управляющей компанией 

Натуральные     

показатели 
Стоимость,    тыс.руб. 

 

Задание, 

план 
Факт 

Задание, 

план 
Факт 

 

 

1.Общестроительные       0 0 0 0  

   работы       0 0 0 0  

  

Ремонт м/п 

швов 

пр.Комендантский, д.32, 

к.1 
т.п.м. 0,5439 0,5439 400,511 400,511  

  

Ремонт 

отмостки  

пр.Комендантский, д.32, 

к.1 
т.кв.м 0,03 0,03 88,351 88,351  

  

Косметический 

ремонт 

пр.Комендантский, д.32, 

к.1, 6 пар. 
шт. 1 1 559,982 559,982  

    

пр.Комендантский, д.32, 

к.1, 7 пар., частично 
т.к.в 0,111 0,111 109,288 109,288  

Итого:       0 0 1158,132 1158,132  

2.Сантехнич-е 

Ремонт 

трубопроводов,   
    0 0 0 0  

   работы в том числе:     0 0 0 0  

  ГВС 

пр.Ком, д.32, к.1, кв.№376, 

381 
т.п.м. 0,002 0,002 6,846 6,846  

  

Замена 

трубопровода 

канализации 

пр.Комендантский, д.32, 

к.1, 1, 2 пар. 
т.п.м. 0,00907 0,00907 27,552 27,552  

    

пр.Комендантский, д.32, 

к1, кв.374, 336, 379 
т.п.м. 0,00431 0,00431 10,017 10,017  

  

Замена 

трубопровода 

ХВС 

пр.Комендантский, д.32, 

к.1, 4 пар. 9 эт., кв.189, 

184, 194, 179, 379 

т.п.м. 0,018 0,018 50,015 50,015  

    

пр.Комендантский, д.32, 

к.1, кв.304, 293 
т.п.м. 

0,01 0,01 32,36 32,36 

 

    

пр.Комендантский, д.32, 

к.1, кв.132-137, 422-437 
т.п.м. 

0,012 0,012 39,234 39,234 

 

    

пр.Комендантский, д.32, 

к.1, кв.194 с/у, 329 кухня, 

кв.446, 451, 441 

т.п.м. 0,016 0,016 65,883 65,883  



    

пр.Комендантский, д.32, 

к.1, 7 пар. 
т.п.м. 0,006 0,006 22,459 22,459  

    

пр.Комендантский, д.32, 

к.1, колясочная, подвал, 6 

пар. 

т.п.м. 0,007 0,007 30,517 30,517  

    

пр.Комендантский, д.32, 

к.1, кв.164-219 
т.п.м. 0,007 0,007 36,261 36,261  

    

пр.Комендантский, д.32, 

к.1, кв.442, 446, 497 
т.п.м. 0,01 0,01 36,364 36,364  

    

пр.Комендантский, д.32, 

к.1, кв.264 
т.п.м. 0,003 0,003 14,715 14,715  

    

пр.Комендантский, д.32, 

к.1, кв.485, 90, 495 
т.п.м. 

0,009 0,009 32,598 32,598 

 

    

пр.Комендантский, д.32, 

к.1,3 пар., чердак, лежак 
т.п.м. 

0,053 0,053 198,388 198,388 

 

    

пр.Комендантский, 

д.32,к.1, кв.232, 237, 233, 

тех.эт. 

т.п.м. 0,009 0,009 27,517 27,517  

    

пр.Комендантский, д.32, 

к.1, кв.443 
т.п.м. 0,008 0,008 19,866 19,866  

    

пр.Комендантский, д.32, 

к.1, кв.169, 174 
т.п.м. 0,007 0,007 24,14 24,14  

    

пр.Комендантский, д.32, 

к.1, кв.263-268 
т.п.м. 0,007 0,007 24,785 24,785  

    

пр.Комендантский, д.32, 

к.1, 1 пар. лежак 
  0,002 0,002 22,141 22,141  

  

Восстановление 

отопления 

мус.камеры, с 

заменой п/суш и 

разборкой, 

очисткой труб 

отопления 60 

м.п- ремонт, 21 

м.п- замена 

пр.Комендантский,д.32,к.1, 

5 пар. мус. Кам 
т.п.м. 0,081 0,081 192,77 192,77  

  

Замена 

пожарных 

гидрантов 

пр.Комендантский, д.32, 

к.1,6 пар.левая сторона 
т.п.м. 0,056 0,056 202,22 202,22  

  

Замена 

пожарных 

гидрантов, 

арматура 

пр.Комендантский, д.32, 

к.1,6 пар.левая сторона 
шт. 16 16 69,371 69,371  

  

Замена 

пожарных 

гидрантов 

пр.Комендантский, д.32, 

к.1,4 пар.левая сторона 
т.п.м. 

0,064 0,064 197,262 197,262 

 

  

Замена 

пожарных 

гидрантов, 

арматура 

пр.Комендантский, д.32, 

к.1,4 пар.левая сторона 
шт. 

16 16 67,089 67,089 

 

  

Замена 

пожарных 

гидрантов,какая 

пар? 

пр.Комендантский, д.32, 

к.1 
т.п.м. 0,054 0,054 192,925 192,925  

  

Замена 

пожарных 

гидрантов, 

арматура 

пр.Комендантский, д.32, 

к.1 
шт. 16 16 147,309 147,309  

  

Ремонт лежака 

ХВС, муфтовая 

арматура 

пр.Комендантский, д.32, 

к.1 
шт. 

12 12 33,296 33,296 

 

    

пр.Комендантский, д.32, 

к.1, кв.304, 293 
шт. 3 3 9,993 9,993  



    

пр.Комендантский, д.32, 

к.1, кв.132-137, 422-437 
шт. 

4 4 5,072 5,072 
 

    

пр.Комендантский,д.32,к.1, 

подвал, чердак 
шт. 4 4 15,005 15,005  

    

пр.Комендантский, д.32, 

к.1, кв.515, ремонт стояка 

ХВС 

шт. 3 3 11,23 11,23  

    

пр.Комендантский, д.32, 

к.1, подвал 
шт. 14 41 34,651 34,651  

    

пр.Комендантский,д.32, 

корп.1, 3 пар., чердак, 

лежак 

шт. 

10 10 34,979 34,979 

 

Итого:       0 0 1934,830 1934,830  

3. Электромонт.   
  т.п.м. 0 0 0 0  

работы 

Восстановление 

освещения на 

фасаде 

пр.Комендантский, д.32, 

к.1, фасад 
шт. 2 2 9,775 9,775  

    

пр.Комендантский, д.32, 

к.1№ 1-7 пар. 
шт. 15 15 79,166 79,166  

  

Замена 

светильников 
пр.Комендантский, д.32,к.1 шт. 6 6 29,157 29,157  

Итого:       0 0 118,098 118,098  

4.Аварийно- 

АВР 

(выполнение 

заявок) 

    0 0 0 0  

восстановит. 

Сварка петель, 

заплат на 

стояках 

пр.Комендантский, д.32, 

к.1-сварка на лежаке ХВС, 

стояке ГВС апрель 

  0 0 7,5 7,5  

  

Сварка петель 

на стояках 

ХВС/ГВС 

Сварка на лежаках 

ХВС/ГВС август 
      7,5 7,5  

работы Ремонт лифта 

пр.Комендантский, д.32, 

к.1 №025157 
  0 0 21,036 21,036  

  Ремонт лифта 

пр.Комендантский, д.32, 

к.1 №025154 
      21 21  

  

Ремонт 

редуктора 

лифта №025160, 

замена 

подпишпников 

на лифте 

№025149, 

замена 

редуктора 

привода кабины 

№025154, 

замена 

натяжного ус-

ва лифта 

№025147 

Ремонт редуктора лифта 

№025160, замена 

подпишпников на лифте 

№025149, замена 

редуктора привода кабины 

№025154, замена 

натяжного ус-ва лифта 

№025147 

      22 22  

  

Ремонт 

вент.каналов 

(обделка 

железом, 6 шт.) 

    0 0 96,196 96,196  

    Вышка при замене ламп       4,2 4,2  

  

Сварка части 

стояка, сварка 

петель 2 шт 

        7,5 7,5  

  

Сварка кисона 

на чердаке 
        31,332 31,332  

Итого:       0 0 218,264 218,264  

ИТОГО :            3429,324 3429,324  

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Отчету за 2023 г. об исполнении Договора 

управления мкд СПБ,  пр. Комендантский, д.32, к.1 

«Просроченная задолженность перед управляющей 

компанией» 

 

 

Общее 
кол-во: 63 

  1380921,89 171994,42 1552916,31 

кв. 1 9 8010,15 223,72 8233,87 

кв. 16 9 27020,33 1907,91 28928,24 

кв. 28 6 10134,64 79,42 10214,06 

кв. 33 8 10728,92 822,55 11551,47 

кв. 37 9 14054,12 491,13 14545,25 

кв. 46 9 44613,78 9731,82 54345,60 

кв. 49 4 6028,78 5,15 6033,93 

кв. 55 9 28554,18 1323,02 29877,20 

кв. 57 9 43479,32 8740,80 52220,12 

кв. 68 3 5935,32 21,14 5956,46 

кв. 69 5 8787,14 246,52 9033,66 

кв. 70 6 16964,22 261,44 17225,66 

кв. 75 6 7851,78 209,68 8061,46 

кв. 79 8 6488,65 909,29 7397,94 

кв. 88 7 15957,25 16079,00 32036,25 

кв. 92 6 11983,17 155,53 12138,70 

кв. 124 7 10810,72 1174,80 11985,52 

кв. 126 3 5181,02 18,47 5199,49 

кв. 127 9 61844,62 7100,95 68945,57 

кв. 137 9 18112,50 631,93 18744,43 

кв. 150 4 7999,31 23,42 8022,73 

кв. 161 9 20781,95 1837,95 22619,90 

кв. 171 9 13440,21 463,98 13904,19 

кв. 182 9 82937,58 15205,70 98143,28 

кв. 195 7 7471,15 979,15 8450,30 

кв. 199 9 67911,29 8096,31 76007,60 

кв. 206 9 20932,22 1166,23 22098,45 

кв. 211 9 57739,07 12527,04 70266,11 

кв. 234 9 55378,85 11526,79 66905,64 

кв. 235 9 13581,30 567,98 14149,28 

кв. 239 6 5676,30 23,78 5700,08 

кв. 248 8 8651,92 282,34 8934,26 

кв. 261 9 34136,04 1581,93 35717,97 

кв. 271 8 37700,02 11067,16 48767,18 

кв. 297 7 5263,20 896,38 6159,58 

кв. 303 4 3935,01 115,01 4050,02 

кв. 304 9 38083,59 4299,04 42382,63 

кв. 307 9 75548,39 15269,84 90818,23 

кв. 318 7 6536,81 220,93 6757,74 

кв. 319 9 35597,66 7627,36 43225,02 



кв. 324 9 40744,59 7740,28 48484,87 

кв. 325 6 20780,22 287,16 21067,38 

кв. 326 9 31818,24 1148,87 32967,11 

кв. 336 9 14671,82 1705,90 16377,72 

кв. 360 9 27234,84 1295,24 28530,08 

кв. 364 9 6668,34 225,68 6894,02 

кв. 373 4 4775,71 8,32 4784,03 

кв. 382 5 10603,26 88,07 10691,33 

кв. 398 9 8418,65 235,16 8653,81 

кв. 403 9 41041,35 4173,41 45214,76 

кв. 406 8 11732,00 1162,30 12894,30 

кв. 412 9 14024,94 490,08 14515,02 

кв. 426 6 9535,31 257,19 9792,50 

кв. 431 9 21002,94 1142,21 22145,15 

кв. 439 4 5965,65 15,18 5980,83 

кв. 469 9 26213,74 1338,73 27552,47 

кв. 489 9 30732,00 1647,17 32379,17 

кв. 497 3 10883,35 80,42 10963,77 

кв. 506 5 4746,72 214,77 4961,49 

кв. 534 9 42872,58 3483,67 46356,25 

кв. 536 9 11271,86 405,16 11677,02 

кв. 543 3 8572,72 2,75 8575,47 

кв. 546 9 14768,58 934,11 15702,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

к Отчету за 2023 г. об исполнении Договора 

управления МКД СПБ, пр. Комендантский, д.32 к.1 

«Журнал заявок» 

 
Дата № 

пом. 
Наименование работ Дата исполнения Исполнитель 

31.12.2023 8 ПАРАДНАЯ № 1  ,  ЭТАЖИ № 2-3  ,  ЗАСОР 
МУСОРОПРОВОДА . 

09.01.2024 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

30.12.2023 165 ПАРАДНАЯ № 3,  ЭТАЖ № 2,  ЗАСОР 
МУСОРОПРОВОДА. 

09.01.2024 Дворник:  
Умаров Икром 

29.12.2023 552 ПАРАДНАЯ №7, 16 ЭТАЖ, В КВАРТИРНОМ 
ХОЛЛЕ ПЕРЕГОРЕЛИ ДВЕ ЛАМПЫ. 

06.02.2024 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

28.12.2023 552 ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 16, КВАРТИРНЫЙ 
ХОЛЛ, ПЕРЕГОРЕЛИ ДВЕ ЛАМПОЧКИ. 

07.01.2024 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

28.12.2023 375 ПАРАДНАЯ № 5,  ЭТАЖ № 12, 
КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, ПЕРЕГОРЕЛИ ДВЕ 
ЛАМПОЧКИ. 

28.12.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

28.12.2023 396 ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ Ц.О - В КОМНАТЕ 
ОДИН СТОЯК И РАДИАТОР ХОЛОДНЫЙ, 
ВТОРОЙ И НА КУХНЕ СЛЕГКА ТЕПЛЫЕ. 
ЕСЛИ НУЖЕН ДОСТУП В КВАРТИРУ, ДОМА 
БУДУТ 29.12.23г В 1-Й ПОЛОВИНЕ ДНЯ. 

09.01.2024 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

28.12.2023 330 ЗАВОЗДУШЕНА СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ - 
ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ Ц.О В КРАЙНЕЙ 
КОМНАТЕ У САНУЗЛА РАДИАТОРЫ 
ХОЛОДНЫЕ, ОСТАЛЬНЫЕ БАТАРЕИ ЧУТЬ 
ТЕПЛЫЕ. 

09.01.2024 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

27.12.2023 401 ОТКЛЮЧЕНИЯ Ц.О В ОДНОЙ ИЗ КОМНАТ 
ЛЕДЯНЫЕ РАДИАТОРЫ . 

09.01.2024 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

27.12.2023 400  В БОЛЬШОЙ КОМНАТЕ НЕ ГРЕЕТ 
РАДИАТОР, ПРОСЬБА ОТВОЗДУШИТЬ 
СТОЯКИ Ц.О 

09.01.2024 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

27.12.2023 533 ПАРАДНАЯ № 7 , ВХОДНАЯ ДВЕРЬ - ПЛОХО 
РАБОТАЕТ ДОВОДЧИК, ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО 
ЗАКРЫВАЕТ ДВЕРЬ     (РЕМОНТ ,  
УСТАНОВКА , ЗАМЕНА ДОВОДЧИКА) 

10.01.2024 Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 
Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

27.12.2023 374   ПАРАДНАЯ № 5 ,  ЭТАЖ № 12 ,  
ПЕРЕГОРЕЛИ 3 ЛАМПОЧКИ , 1 ШТ У 
ЛИФТА, 2 ШТ У КВАРТИР. ЖДУТ 
СПЕЦИАЛИСТА 28.12.23г В 1-Ю ПОЛОВИНУ 
ДНЯ  
(ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ. РЕМОНТ 
СВЕТИЛЬНИКА). 

28.12.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 



27.12.2023 257  ПАРАДНАЯ № 4 ,  ЭТАЖ № 5 ,  
САМОПРОИЗВОЛЬНО ОТКЛЮЧАЕТСЯ И 
ВКЛЮЧАЕТСЯ ПОДАЧА 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В КВАРТИРУ (НИКТО 
В ЩИТКЕ НЕ КОПАЛСЯ). ЖДУТ 
СПЕЦИАЛИСТА 28.12.23г В 1-Ю ПОЛОВИНУ 
ДНЯ. 

28.12.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

27.12.2023 58 ПАРАДНАЯ № 1,  ЭТАЖ № 12,  ЗАСОР 
МУСОРОПРОВОДА . 

28.12.2023 Дворник:  
Умаров Икром 

26.12.2023 59 ПАРАДНАЯ № 1,  ЭТАЖ № 12,  ЗАСОР 
МУСОРОПРОВОДА . 

07.01.2024 Дворник:  
Эргашев Саид 

26.12.2023 387  ПАРАДНАЯ № 5,  ЭТАЖ № 15,  
ПОДКАПЫВАЕТ БАТАРЕЯ. 

12.01.2024 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

26.12.2023 477 Батареи холодные во всех комнатах 
Создана на основании письменного 
обращения №2605-12/2023 от 26.12.23 

12.01.2024 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

26.12.2023 105 ТЕЧЬ ПОЛОТЕНОСУШИЛА. 09.01.2024 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

26.12.2023 473 ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 16.  ТЕЧЬ 
ПОЛОТЕНОСУШИЛА. 

12.01.2024 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

26.12.2023 315 ПАРАДНАЯ №4, 16 ЭТАЖ, ПОДТЕКАЕТ 
ОТОПИТЕЛЬНАЯ БАТАРЕЯ НА КУХНЕ. 

12.01.2024 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

25.12.2023 70 ПАРАДНАЯ №1, 15 ЭТАЖ, НЕТ ОСВЕЩЕНИЯ 
В ЛИФТОВОМ И МУСОРОПРОВОДНОМ 
ХОЛЛЕ, ТЕЛ. 8 9523569908 

18.01.2024 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

25.12.2023 203 ПАРАДНАЯ №3, 10 ЭТАЖ, КАПАЕТ 
ОТОПИТЕЛЬНАЯ БАТАРЕЯ В КОМНАТЕ. 
(ПЕРЕКРЫЛИ), ТЕЛ. 8 9681938808. 

09.01.2024 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

25.12.2023 233 ПАРАДНАЯ №3, 16 ЭТАЖ, РАЗБИТО 
СТЕКЛО У ДВЕРИ МЕЖДУ 
МУСОРОПРОВОДНЫМ И ЛИФТОВЫМ 
ХОЛЛОМ. 

11.01.2024 Плотник:  
Умаров Икром 

25.12.2023 377 ПАРАДНАЯ №1, 16 ЭТАЖ, В КВАРТИРНОМ 
ХОЛЛЕ ПЕРЕГОРЕЛИ ДВЕ ЛАМПЫ. 

28.12.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

25.12.2023 138 ПАРАДНАЯ №2, 12 ЭТАЖ, НА КУХНЕ СТОЯК 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ЛЕГ НА ХОЛОДНЫЙ 
(ОПУСТИЛИСЬ ТРУБЫ). ПОВТОРНО! 

09.01.2024 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

25.12.2023 157 ПАРАДНАЯ №2, 16 ЭТАЖ, ЗАМЕНИТЬ 
ОТОПИТЕЛЬНУЮ БАТАРЕЮ В КОМНАТЕ, 
ТЕЛ. 8 9111175620. 

09.01.2024 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

25.12.2023 471 ПАРАДНАЯ №6, 16 ЭТАЖ, ЗАМЕНИТЬ 
ОТОПИТЕЛЬНУЮ БАТАРЕЮ НА КУХНЕ 
(ПОДТЕКАЕТ). 

09.01.2024 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 



25.12.2023 330 ТРЕБОВАНИЕ К ДВОРНИКАМ УБРАТЬ 
КАРТОН ИЗ ПАРАДНОЙ. 

07.01.2024 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

23.12.2023 138  НА КУХНЕ СТОЯКИ "УШЛИ", ЛЕГЛИ ДРУГ 
НА ДРУГА - ИХ НУЖНО РАЗДВИНУТЬ. 
ДОСТУП ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО 25.12.23г С 9 
ДО 10 , (жилец предупрежден, что мастер 
не ходит по заявкам так, как они того 
хотят) 

07.01.2024 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

23.12.2023 66 ПАРАДНАЯ № 1 ,  ЭТАЖ № 14 , ОБЩИЙ 
КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ  - ПЕРЕГОРЕЛА 
ДЛИННАЯ ЛАМПОЧКА , НЕ РАБОТАЮТ 
СТАРТЕРЫ.   ЖДУТ СПЕЦИАЛИСТА 25.12.23г 
ВО 2-Й ПОЛОВИНЕ ДНЯ. (ЗАМЕНА ЛАМП 
ОСВЕЩЕНИЯ. РЕМОНТ СВЕТИЛЬНИКА). 

28.12.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

21.12.2023 267 ПАРАДНАЯ №4, 7 ЭТАЖ, В КВАРТИРНОМ 
ХОЛЛЕ ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА, ТЕЛ. 8 
9110125888. 

22.12.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

21.12.2023 305 ПАРАДНАЯ №4, 14 ЭТАЖ, ОТКЛЮЧЕНИЕ 
СТОЯКА ГВС И ХВС ПО ЗАЯВЛЕНИЮ В УК, 
ТЕЛ. 8 9052126201, 8 9219956171. 

25.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

21.12.2023   парадная 3, 1 этаж. перегорела лампа у 
п/я 

21.12.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

21.12.2023   ПАРАДНАЯ №5, У ВХОДНОЙ ДВЕРИ В 
ПАРАДНУЮ НЕ СРАБАТЫВАЕТ 
МАГНИТНЫЙ ЗАМОК, ДВЕРЬ НЕ 
ОТКРЫВАЕТСЯ СНАРУЖИ, ТЕЛ. 8 
9119960058. 

07.01.2024 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

21.12.2023 6 ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ. 25.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

20.12.2023 305 ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 14, 
ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКА ГВС И ХВС ПО 
ЗАЯВЛЕНИЮ В УК В 16-00. 

25.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

19.12.2023 200  ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 9 - НА 
ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ ТЕЧЕТ 
РАДИАТОР 

19.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

19.12.2023   ПАРАДНАЯ № 4 - ЗАМЕНА СТОЯКОВ ГВС И 
ХВС ПО КВАРТИРАМ 310 - 315 

21.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

19.12.2023 169   ЗАПАХ ГОРЕЛОЙ ПРОВОДКИ ИЗ РОЗЕТКИ 
(ЯКОБЫ НЕ РАБОЧЕЙ) 

21.12.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

19.12.2023 375 ОТСУТСТВУЕТ ЦО В В ТОРЦЕВОЙ КОМНАТЕ 
- СТОЯК И РАДИАТОР ХОЛОДНЫЕ. ЕСЛИ 
НУЖЕН ДОСТУП В ПОМЕЩЕНИЕ, ЖДУТ 
19.12.23Г ВО 2-Й ПОЛОВИНЕ ДНЯ 

21.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

18.12.2023 511 7 ПАР. 8 ЭТ. ПОДТЕКАЕТ СИФОН ПОД 
ВАННОЙ. 

20.12.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 



15.12.2023 436 ПАРАДНАЯ № 6 , ВХОДНАЯ ДВЕРЬ - ПРОШУ 
ОСЛАБИТЬ ДОВОДЧИК, ОН СИЛЬНО 
ЗАХЛОПЫВАЕТ ДВЕРЬ, ТЯЖЕЛО 
ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ 

19.12.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 
Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 

15.12.2023 103  ПОВТОРНО. ПАРАДНАЯ № 2,   НЕТ 
ОТТОПЛЕНИЯ В ОДНОЙ ИЗ КОМНАТ,  
ХОЛОДНЫЙ РАДИАТОР И СТОЯК Ц.О   В 
КОМНАТЕ. ВЧЕРА ЗАЯВКУ НЕ ВЫПОЛНИЛИ. 
ЕСЛИ НУЖЕН ДОСТУП В КВАРТИРУ 
15.12.23г ВО 2-Й ПОЛОВИНЕ ДНЯ ЖДУТ. 

18.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

14.12.2023 2 1 ПАР, 1 ЭТ. ХОЛОДНЫЕ БАТАРЕИ И 
СТОЯКИ В КОМНАТАХ. 

19.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

14.12.2023 1 ЗАЯВКА ПО 004 4 ПАР, 9 ЭТ.НА 
ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ СПРАВА ТЕЧЬ ПО 
СТЕНЕ И ЭЛ/СЧЕТЧИКАМ 

18.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

14.12.2023 98 2 ПАР. 4 ЭТ.ХОЛОДНАЯ БАТАРЕЯ И СТОЯК В 
КОМНАТЕ. 

19.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

14.12.2023 315 4 ПАР. 16 ЭТ. ХОЛОДНАЯ БАТАРЕЯ НА 
КУХНЕ, СТЛЯК ТЕПЛЫЙ. 

19.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

14.12.2023 542  7 ПАРАДНАЯ. 14 ЭТАЖ. ЗАМЕНА 2-Х 
КРАНОВ НА РАДИАТОРАХ,  КРАНЫ 
КУПЛЕНЫ  (ТЕКЛИ).  ДАТА РАБОТ 18.12.23г  
1-Я ПОЛОВИНА ДНЯ. ДОМОФОН НЕ 
РАБОТАЕТ, ЗВОНИТЬ НА ТЕЛЕФОН. 

21.12.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

14.12.2023 103 2 ПАР. 5 ЭТ. ХОЛОДНАЯ БАТАРЕЯ И СТОЯК 
В КОМНАТЕ 

18.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

14.12.2023 410 6 ПАРАДНАЯ. 4 ЭТАЖ. ХОЛОДНАЯ БАТАРЕЯ 
И СТОЯК В КОМНАТЕ 

21.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

14.12.2023 157 2 ПАРАДНАЯ. 16 ЭТАЖ. ВСЕ БАТАРЕИ 
ХОЛОДНЫЕ. СТОЯКИ ГОРЯЧИЕ. 

21.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

14.12.2023 416 ПАРАДНАЯ №6, 5 ЭТАЖ, В ОДНОЙ 
КОМНАТЕ НЕТ ОТОПЛЕНИЯ. 

18.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

13.12.2023 533 ПАРАДНАЯ №7, 12 ЭТАЖ, СИЛЬНО ШУМИТ 
ОТОПИТЕЛЬНАЯ БАТАРЕЯ. 

19.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

13.12.2023 436 ПАРАДНАЯ №6, 9 ЭТАЖ,  В ОДНОЙ 
КОМНАТЕ ХОЛОДНАЯ БАТАРЕЯ, ТЕЛ. 8 
9112475446. 

25.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 



13.12.2023 93 ПАРАДНАЯ №2, 3 ЭТАЖ, В КОМНАТЕ 
ХОЛОДНАЯ БАТАРЕЯ, ТЕЛ. 8 9522314867. 

18.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

13.12.2023 401 ПАРАДНАЯ №6, 2 ЭТАЖ, В ОДНОЙ 
КОМНАТЕ НЕ ГРЕЮТ БАТАРЕИ. 

21.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

13.12.2023 332 ПАРАДНАЯ №5, 4 ЭТАЖ, СЛАБЫЙ НАПОР 
ХВС В ВАННОЙ (ПРОСИЛИ ПОЗВОНИТЬ), 
ТЕЛ. 8 9052288605. 

19.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

13.12.2023   ПАРАДНАЯ №1, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС И ХВС , 
КУХОННЫЙ СТОЯК, ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ 
ЗОНЫ С 1 ПО 16 ЭТАЖ, НЕТ ДОСТУПА В 
КВ.40. ОТКЛЮЧЕНО ДО 19.12.23Г. ДО 
18.00. 

21.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

13.12.2023 77 ПАРАДНАЯ №1, 16 ЭТАЖ, С КРОВЛИ ПО 
СТЕНЕ ТЕЧЕТ ВОДА,  

14.12.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

12.12.2023 351 ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 8, НА КУХНЕ 
ОТСУТСТВУЕТ ХВС. 

18.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

12.12.2023 438   КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА. 14.12.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

12.12.2023 35 ПАРАДНАЯ № 1,  ЭТАЖ № 8,  ПРОТЕЧКА. 21.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

12.12.2023 425 ПАРАДНАЯ № 6, ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ 
ЦО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, В 
КВАРТИРЕ ХОЛОДНО. 

25.12.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

12.12.2023 400  ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 2 , 
ОТСУТСТВУЕТ ЦО В 2-Х КОМНАТАХ, 
РАДИАТОРЫ СНОВА ХОЛОДНЫЕ, 
ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ. СНОВА ЖДУТ 
САНТЕХНИКА 12.12.23г В 1 ПОЛОВИНЕ ДНЯ 
С 10 ДО 13. 

21.12.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

12.12.2023 330 ПАРАДНАЯ № 5    , ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ 
ЦО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ОНА 
ОЧЕНЬ НИЗКАЯ - В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО. 

13.12.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 
Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

11.12.2023 366  ЗАМЕНА (УСТАНОВКА) 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА 
ГВС  2 ШТ.  ЖДУТ ВО 2-Й ПОЛОВИНЕ ДНЯ 
12.12.23г С 14 ДО 17 

13.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

11.12.2023 37  ПАРАДНАЯ № 1 ,  ЭТАЖ № 8 , ДВЕРЬ С 
ЛИФТОВОГО ХОЛЛА В МУСОРНЫЙ ХОЛЛ  - 
РАЗБИТО СТЕКЛО ДВЕРИ, СТЕКЛО 
ОСЫПАЕТСЯ ПОД НОГИ, ОБУВЬЮ 
РАЗНОСИТЬСЯ ПО КВАРТИРАМ.. 

18.12.2023 Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 
Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 



11.12.2023 376 ПАРАДНАЯ № 5   , ВХОДНАЯ ДВЕРЬ   -  НЕ 
РАБОТАЕТ МАГНИТНЫЙ ЗАМОК (ДВЕРЬ В 
ПАРАДНУЮ НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ) 

18.12.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

11.12.2023 312 ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 16 ,  
ТЕМПЕРАТУРА ГВС ПО КУХОННОМУ 
СТОЯКУ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ,  НА 
КУХНЕ НЕТ ГВС -  ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.. 

13.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

11.12.2023 417 6 ПАРАДНАЯ. 5 ЭТАЖ. ВМЕСТО ХВС ИДЕТ 
ГВС В ВАННОЙ 

21.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

11.12.2023 400 6 ПАРАДНАЯ, 2 ЭТАЖ. ХОЛОДНАЯ БАТАРЕЯ 
В КОМНАТЕ 

18.12.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

10.12.2023 320 5 ПАРАДНАЯ, 1 ЭТАЖ. ТЕМПЕРАТУРА В 
КВАРТИРЕ НИЖЕ НОРМЫ. 

21.12.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

08.12.2023 330 ПАРАДНАЯ № 5,  ЭТАЖ № 3,  ЗАСОР 
МУСОРОПРОВОДА. 

18.12.2023 Дворник:  
Умаров Икром 

08.12.2023 165 ПАРАДНАЯ № 3,  ЭТАЖ № 2, МУСОРНЫЙ 
ХОЛЛ - СЛОМАНА ПРУЖИНА. 

18.12.2023 Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 

08.12.2023 498 ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ЦО НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, В КВАРТИРЕ 
ХОЛОДНО. 

18.12.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

08.12.2023 432 ПАРАДНАЯ № 6, ГРУЗОВОЙ ЛИФТ - НЕ 
РАБОТАЕТ, СТОИТ НА  1 ЭТАЖЕ С 
ПОЛУОТКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ. ЗАЯВКА 
ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ. 

12.12.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

08.12.2023 330 ПАРАДНАЯ № 5, ПРОСЬБА ПОЧИСТИТЬ 
КРЫЛЬЦО СО СТОРОНЫ МЧС. 

12.12.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

07.12.2023 533 ПАРАДНАЯ № 7 ,  ЭТАЖ № 1 ,  НА 
ВХОДНОЙ ДВЕРИ СЛАБЫЙ ДОВОДЧИК , 
ДВЕРЬ НЕДОТЯГИВАЕТ - ПОЭТОМУ ДВЕРЬ В 
ПАРАДНУЮ НЕЗАКРЫВАЕТСЯ    (РЕМОНТ ,  
УСТАНОВКА , ЗАМЕНА ДОВОДЧИКА) 

12.12.2023 Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 
Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

07.12.2023 400  ПАРАДНАЯ № 6  ,  ЭТАЖ № 2 ,  
ОТСУТСТВУЕТ ЦО В 2-Х КОМНАТАХ, 
РАДИАТОРЫ ХОЛОДНЫЕ. ЕСЛИ НУЖЕН 
ДОСТУП - 08.12.23г В 1 ПОЛОВИНЕ ДНЯ С 9 
ДО 13. 

11.12.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

07.12.2023 425   ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 7 ,НА КУХЕ И В 
2-Х КОМНАТАХ (3-Х КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА) ОТСУТСТВУЕТ ОТОПЛЕНИЕ, 
РАДИАТОРЫ ХОЛОДНЫЕ. ДОСТУП 
ВОЗМОЖЕН  08.12.23г В 1 ПОЛОВИНУ ДНЯ 
, ХОЗЯЕВА БУДУТ ДОМА 

18.12.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

07.12.2023 539 ПАРАДНАЯ № 7  ,  ЭТАЖ № 14 И НИЖЕ  - 
ЗАСОР МУСОРОПРОВОДА . ПРОСЬБА 
ПРОЧИСТИТЬ СТВОЛ МУСОРОПРОВОДА ОТ 
ЗАСОРА. 

11.12.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 



07.12.2023 479 ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 1 , ВХОДНАЯ 
ГРУППА - ВТОРАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ДВЕРЬ 
ВМЕСТЕ С ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ (РАМОЙ) 
ВЫВАЛИЛАСЬ ИЗ ПРОСТЕНКА, 
ЗАПЕНИВАНИЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНО, ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ВСЕЙ 
КОНСТРУКЦИИ - ДВЕРИ С ДВЕРНОЙ 
КОРОБКОЙ. 

11.12.2023 Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 
Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

07.12.2023 434 ПАРАДНАЯ № 6  ,  ОТСУТСТВУЕТ ЦО В 
БОЛЬШОЙ КОМНАТЕ И НА КУХНЕ , 
РАДИАТОРЫ ХОЛОДНЫЕ (РАНЕЕ ВСЕ 
РАБОТАЛО) 

08.12.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

07.12.2023 376 ПАРАДНАЯ № 5 , ВХОДНАЯ ДВЕРЬ ОЧЕНЬ 
ПЛОХО ОТКРЫВАЕТСЯ, НУЖНО С СИЛОЙ ЕЕ 
ДЕРГАТЬ (МАГНИТНЫЙ ЗАМОК ПРИ ЭТОМ 
ОТКРЫТ)  (ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВЕРЕЙ. 
РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ, СМАЗКА) . 

11.12.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 
Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 

07.12.2023 459  ПАРАДНАЯ № 7  ,  ОТСУТСТВУЕТ ЦО В 
БОЛЬШОЙ КОМНАТЕ, СТОЯК ХОЛОДНЫЙ. 
ЕСЛИ САНТЕХНИКУ НУЖЕН ДОСТУП В 
ПОМЕЩЕНИЕ - 1 ПОЛОВИНА ДНЯ 07.12.23г 
С 10 ДО 14 

08.12.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

06.12.2023 146 ПАРАДНАЯ 2, ЭТАЖ 14. ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС В 
ТУАЛЕТЕ, ВЗДУЛАСЬ КРАСКА, ВОДЯНОЙ 
ПУЗЫРЬ. 
ЖЕЛАЕМАЯ ДАТА 07.12.23 

12.12.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

06.12.2023 464 ПАРАДНАЯ 6, ЭТАЖ 14. ТЕЧЬ РАДИАТОРА, 
ВЗДУЛАСЬ КРАСКА, ВОДЯНОЙ ПУЗЫРЬ. 

08.12.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

05.12.2023 330 ПАРАДНАЯ №5, ЗАСОР МУСОРОПРОВОДА 
НА 2-М ЭТАЖЕ. 

07.12.2023 Дворник:  
Туракулов Аброр 

05.12.2023 146 ПАРАДНАЯ №2, 14 ЭТАЖ, НА СТОЯКЕ ГВС 
ИЗ-ПОД КРАСКИ НЕМНОГО ВЫТЕКАЕТ 
ВОДА (ДАВНО). 

12.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

04.12.2023 202 Перестала идти холодная вода 
Создана на основании письменного 
обращения №2335-12/2023 от 02.12.23 

12.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

03.12.2023   ПАРАДНАЯ № 4  ,  СТОЯК ГВС № 1 , 
ОТКЛЮЧЕНИЕ  НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС  ПО 
КУХОННОМУ СТОЯКУ  - ЗАЛИТИЕ 
КВАРТИРЫ № 238 
ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ, НЕТ ДОСТУПА В 
ПОМЕЩЕНИЕ. 

07.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

03.12.2023 238 ПАРАДНАЯ № 4, НА КУХНЕ ПО СТОЯКУ 
СНОВА ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА. 

07.12.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

02.12.2023 542 ПАРАДНАЯ №7, 14 ЭТАЖ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 
САНТЕХНИКА ПО ВОПРОСУ 
ПРАВИЛЬНОСТИ РАБОТЫ ОТОПИТЕЛЬНОЙ 
БАТАРЕИ (ОЧЕНЬ СИЛЬНО ГРЕЕТ). 

07.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

02.12.2023   ПАРАДНАЯ №4, ОТКЛЮЧЕНИЕ ХВС ПО 
КУХОННОМУ СТОЯКУ, НИЖНЯЯ ЗОНА, 
ЗАЛИТИЕ КВ.238 ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ 
КВАРТИРОЙ, НЕТ ДОСТУПА. ПЛАНОВАЯ 
ДАТА ВКЛЮЧЕНИЯ 04.12.23Г. В 18.00. 

08.12.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 



02.12.2023 257 ПАРАДНАЯ №4, 5 ЭТАЖ, ОТСУТСТВУЕТ ХВС 
НА КУХНЕ. 

12.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

02.12.2023 238 ПАРАДНАЯ №4, НА КУХНЕ ПО СТОЯКУ 
ТЕЧЕТ ВОДА. 

07.12.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

01.12.2023 475 ПАРАДНАЯ № 7, 1 ЭТАЖ. НЕ РАБОТАЕТ 
ВЕНТИЛЯЦИЯ В САН/УЗЛЕ, НЕТ ТЯГИ. 

25.12.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

01.12.2023 330 ПРОИЗВЕСТИ УБОРКУ НА ВЫХОДЕ ИЗ 5 
ПАРАДНОЙ (ЗА ДОМ), С УЛИЦЫ. 

07.12.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

30.11.2023 312 ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 16  ,  
ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС  ПО СТОЯКУ В 
САНУЗЛЕ . ЖДУТ МАСТЕРА 01.12.23г НА 2 
ПОЛОВИНУ ДНЯ С 14 ДО 17 

12.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

29.11.2023 330 ПАРАДНАЯ №5, УБРАТЬ СНЕГ У ПАРАДНОЙ 
ВОЗЛЕ ЧЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ. 

29.11.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

28.11.2023 533 ПАРАДНАЯ №7, 12 ЭТАЖ, НЕ МОЕТСЯ 
КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ. 

30.11.2023 Дворник:  
Азимова Хамида 

28.11.2023 106 ТРЕБУЕТСЯ ДОСТУП В КВ. 106, 
СОБСТВЕННИК В ДОСТУПЕ ОТКАЗЫВАЕТ. 
ЗАЯВКА ОТ САНТЕХНИКА СТРЕЖ С. 

07.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

28.11.2023 116 ПАРАДНАЯ №2, ЗАМЕНА СТОЯКОВ ГВС И 
ХВС, САНУЗЕЛ. 

30.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

28.11.2023 111 ПАРАДНАЯ №2, ЗАМЕНА СТОЯКОВ ХВС И 
ГВС, САНУЗЕЛ. 

30.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

28.11.2023 443 ПАРАДНАЯ №6, 10 ЭТАЖ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 
САНТЕХНИКА ПО ЗАМЕНЕ СТОЯКА ХВС, 
ТЕЛ. 8 9218851103. 

30.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

28.11.2023 45 ПАРАДНАЯ №1, 10 ЭТАЖ, ЗАМЕНИТЬ 
СМЕСИТЕЛЬ В ВАННОЙ, ТЕЧЕТ. ТЕЛ. 8 
9219594848. 

30.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

28.11.2023   ГРУЗОВОЙ И ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТЫ 
СТОЯТ НА 2 ЭТАЖЕ, ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ-
ЗАКРЫВАЮТСЯ. ПЕРЕДАНО В 
ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
"НЕВА-ТРЕЙД" В 16:10 

30.11.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

27.11.2023 492 ПАРАДНАЯ № 7, ЧАСТИЧНОЕ ОТСУТСТВИЕ 
Ц.О - В ОДНОЙ ИЗ КОМНАТ (ТА, ЧТО 
РЯДОМ С ЛОДЖИЕЙ) ХОЛОДНЫЙ 
РАДИАТОР. ПОВТОРНО. 

30.11.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

27.11.2023 477 ПОВТОРНО , С 24. 11.23г   ПАРАДНАЯ № 7, 
ЭТАЖ № 1, ХОЛОДНЫЙ РАДИАТОР В 
ОДНОЙ КОМНАТЕ ПОСЛЕ АВАРИИ. ЖДУТ 
НА 28.11.23г  НА 2 ПОЛОВИНУ ДНЯ С 16 
ЧАСОВ. 

30.11.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 



27.11.2023 275   ПАРАДНАЯ № 4 ,  ЭТАЖ № 8 ,  ПРОТЕЧКА 
ВНУТРИКВАРТИРНАЯ  - ТЕЧЕТ СЧЕТЧИК ГВС  
, НА 28.11.23г  с 10 до 13 

30.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

27.11.2023 548 ПАРАДНАЯ № 7 - С КРОВЛИ СВИСАЕТ 
ПРОВОД (ИЛИ ВЕРЕВКА) И СТУЧИТ ПО 
ОКНАМ БАЛКОНА. ПРОСЬБА ПРОВЕСТИ 
ПРОВЕРКУ, ЧТО ЭТО И С КАКОГО ОБЪЕКТА 
ОТОРВАЛОСЬ. 

29.11.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 
Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

27.11.2023 425  ПАРАДНАЯ № 6 (И В ДРУГИХ ПАРАДНЫХ 
ТОЖЕ) - В ТАМБУРЕ ВХОДНОЙ ГРУППЫ - 
ТРАВМООПАСНАЯ СИТУАЦИЯ : ОЧЕНЬ 
СКОЛЬЗКО НА КАФЕЛЕ, КОВЕР СОВСЕМ НЕ 
ПОМОГАЕТ - УПАЛ РЕБЕНОК. ПРОШУ КАК-
ТО РЕШИТЬ ЭТОТ ВОПРОС. 

30.11.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 
Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

27.11.2023 549 ПАРАДНАЯ № 7 ,  ЭТАЖ № 1 ,  ВХОДНАЯ 
ГРУППА - ВТОРАЯ ДВЕРЬ ВЕРХОМ 
ЗАДЕВАЕТ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ , ШОРКАЕТ 
ПО ПОЛУ, СВЕРХУ КОСЯК МЕШАЕТ 
ЗАКРЫВАТЬ ДВЕРЬ. (ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ДВЕРЕЙ. РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ, СМАЗКА) . 

30.11.2023 Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 
Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

27.11.2023 482 ,  ПАРАДНАЯ № 7  ,  ЭТАЖ № 2 ,   
ОТСУТСТВУЕТ ЦО В ОДНОЙ КОМНАТЕ ПОД 
БАЛКОНОМ (ХОДИЛА ПО СОСЕДЯМ, ПО 
СТОЯКУ - УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО СТОЯК НЕ 
РАБОТАЕТ) 

30.11.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

26.11.2023 327 ПАРАДНАЯ № 5,  ЭТАЖ № 3, РЖАВАЯ 
ГАЙКА НА СОЕДИНЕНИИ РАДИАТОРА С 
ТРУБОЙ, ИНОГДА СЛЕГКА КАПАЕТ ВОДА. 
ПЕРЕНЕСЛИ ДАТУ - ЖДУТ МАСТЕРА 
28.11.23г  ВО 2 ПОЛОВИНЕ ДНЯ. 

30.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

26.11.2023 335 ПАРАДНАЯ № 5,  ЭТАЖ № 4, ЛОПНУЛ 
СИФОН ПОД ВАННОЙ. ВОДА ПЕРЕКРЫТА. 

30.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

26.11.2023 443 ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 10, ОТСУТСТВУЕТ 
НАПОР ХВС НА КУХНЕ. 

  Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

25.11.2023 455   В КВАРТИРЕ МИГАЕТ (ПУЛЬСИРУЕТ) СВЕТ  
В СВЕТИЛЬНИКАХ, В ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКЕ  
СЛЫШИТСЯ ТРЕСК, ДАМА НЕОДНОКРАТНО 
ЕГО ОТКРЫВАЛА . ЗАПАХ ПРОВОДКИ, 
ОТКРЫТОЕ ВОЗГОРАНИЕ И ИСКРЫ 
ОТСУТСТВУЮТ. 

28.11.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

24.11.2023 492 ЧАСТИЧНОЕ ОТСУТСТВИЕ Ц.О - В ОДНОЙ 
ИЗ КОМНАТ ХОЛОДНЫЕ РАДИАТОРЫ 

30.11.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

24.11.2023   ПАРАДНАЯ № 5  ,  СТОЯК ГВС / ХВС№ 1 , 
ОТКЛЮЧЕНИЕ  НИЖНЕЙ ЗОНЫ ХВС ПО 
КУХОННОМУ СТОЯКУ, ОТКЛЮЧЕНИЕ 
ЦИРКУЛЯЦИИ ГВС - АВАРИЯ В КВ 336 С 
ЗАЛИТИЕМ НИЖЕРАСПОЛОЖЕННЫХ 
КВАРТИР. . 

12.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 



24.11.2023 331 ПАРАДНАЯ № 5 ,   ЗАЛИТИЕ 
ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ - ПО 
КУХНЕ ЗАЛИВАЮТ СОСЕДИ СВЕРХУ 
ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ ( ПРИМЕЧАНИЕ - в АДС 
поступил звонок в 19:28, в 19:42 поступила 
эта же заявка с ГУЖА, портал 004) .  
ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА ГАЛАЦЕВИЧ НИКОЛАЮ 

12.12.2023   

24.11.2023 301  ПАРАДНАЯ № 4 ,  ЭТАЖ № 1 , ВХОДНАЯ 
ДВЕРЬ -  СЛОМАН ДОВОДЧИК  , ДВЕРЬ В 
ПАРАДНУЮ ОТКРЫТА   (РЕМОНТ ,  
УСТАНОВКА , ЗАМЕНА ДОВОДЧИКА) В 
18:20 жительница отзвонилась, 
благодарила за оперативность - доводчик 
уже собрали. 

27.11.2023 Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 
Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

24.11.2023 477  ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 1, ХОЛОДНЫЙ 
РАДИАТОР В ОДНОЙ КОМНАТЕ ПОСЛЕ 
АВАРИИ. 

30.11.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

24.11.2023 330 ПАРАДНАЯ № 5 ,  ЖИТЕЛЬ НАПОМИНАЕТ - 
СЕГОДНЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА  ПО ГРАФИКУ, 
БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ (Заявка принята по 
требованию жильца) . 

30.11.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

24.11.2023 425  ПАРАДНАЯ № 6  -  ВОДА ПАХНЕТ 
СЕРОВОДОРОДОМ. 

01.12.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

24.11.2023 502  ПАРАДНАЯ № 7  ,  ЭТАЖ № 6 ,  ПОСЛЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЯ ЦО  В КОМНАТЕ С 
БАЛКОНОМ ХОЛОДНЫЙ РАДИАТОР (В 
ТЕЧЕНИЕ ДНЯ) 

30.11.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

23.11.2023 111  
ПАРАДНАЯ № 2,  ЭТАЖ № 7, ЗАМЕНА 
СТОЯКА В ТУАЛЕТЕ. 

30.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

22.11.2023 28 ПАРАДНАЯ №1, 6 ЭТАЖ, СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ 
КАНАЛИЗАЦИИ В КВАРТИРЕ. 

27.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

22.11.2023 199 ПАРАДНАЯ №3, 9 ЭТАЖ, СДЕЛАТЬ 
ВРЕМЕННУЮ ПРОВОДКУ ДЛЯ РЕМОНТА. 
ПРОСИЛИ ПОЗВОНИТЬ. 

23.11.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

22.11.2023 61 ПАРАДНАЯ №1, 13 ЭТАЖ, В ТУАЛЕТЕ 
ПОДТЕКАЕТ ТРУБА ХВС, НА 23.11.23Г. С 9 
ДО 13Ч., ТЕЛ. 8 9313551153. 

29.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

22.11.2023 169 ПАРАДНАЯ №3, 3 ЭТАЖ, НЕТ СВЕТА В 
ВАННОЙ, ТУАЛЕТЕ И НА КУХНЕ, ТЕЛ. 8 
9219090188. 

22.11.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

21.11.2023 376   НУЖНА ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 
(ПРОБЛЕМЫ С РОЗЕТКАМИ)  НА 22.11.23г 
НА 1 ПОЛОВИНУ ДНЯ, ЖЕЛАТЕЛЬНО ДО 12 
(забирает детей из школы), ДОМОФОН 
РАБОТАЕТ 

22.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

21.11.2023 330 Мусорные баки возле парадных 5 и 6 
переполнены, надо срочно почистить. 

22.11.2023 Дворник:  
Умаров Икром 

21.11.2023 436 ПАРАДНАЯ № 6, НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ 
НЕВЫНОСИМЫЙ ЗАПАХ КАНАЛИЗАЦИИ. 

30.11.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 



20.11.2023 116 ПАРАДНАЯ № 2,  ЭТАЖ № 8, 
НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ СТОЯК. 

12.12.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

20.11.2023 468 ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 15, ОТСУТСТВУЕТ 
НАПОР ХВС В ВАННОЙ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ПОЗВОНИТЬ (НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН). 

22.11.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

20.11.2023 13 ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 3,  МУСОРНЫЙ 
ХОЛЛ - ОТОРВАНА ПРУЖИНА НА ДВЕРИ. 

22.11.2023 Плотник:  
Умаров Икром 

20.11.2023 360    ПАРАДНАЯ № 5,  ЭТАЖ № 9,  
КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ  - ПЕРЕГОРЕЛА 
ЛАМПОЧКА. 

22.11.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

19.11.2023 406 ПАРАДНАЯ №6, 3 ЭТАЖ, ЗАМЕНИТЬ БАЧОК 
В ТУАЛЕТЕ,  

30.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

19.11.2023 546 ПАРАДНАЯ №7, 15 ЭТАЖ, ЗАБИТ 
МУСОРОПРОВОД, ПРОИСХОДИТ ОЧЕНЬ 
ЧАСТО. 

21.11.2023 Дворник:  
Умаров Икром 

18.11.2023 330  ПОВТОРНО !!  ПАРАДНАЯ № 5 , ВЫХОД НА 
ЧЕРНУЮ ЛЕСТНИЦУ  ,   ЭТАЖИ  № 3 , № 4 , 
№ 5 , № 7 - ЭТИ ДВЕРИ ПРОСТО 
ПРИКРЫТЫ, ПЛОТНО НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ, 
ЗАДУВАЕТ И СКВОЗНЯК. СДЕЛАЙТЕ С 
НИМИ ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ (дословно). 
(ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА 
ДВЕРЕЙ) 

11.12.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 
Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 

17.11.2023 374 ПАРАДНАЯ № 5,  ЭТАЖ № 12, ТЕЧЬ ЦО НА 
КУХНЕ. 

20.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

17.11.2023 468  ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 15, 
ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС В ВАННОЙ. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОЗВОНИТЬ (НЕ 
РАБОТАЕТ ДОМОФОН). 

22.11.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

17.11.2023 110 ТЕЛ. 8 9995262093. УСТАНОВКА ЧЕТЫРЕХ 
СЧЕТЧИКОВ, ЗАМЕНА СТОЯКА ХОЛОДНОЙ 
ВОДЫ НА КУХНЕ. 

20.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

16.11.2023 310 ПАРАДНАЯ №4, 15 ЭТАЖ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 
САНТЕХНИКА  ПО ЗАМЕНЕ СТОЯКОВ ГВС И 
ХВС. ПРОСИЛИ ПОЗВОНИТЬ, ТЕЛ. 8 
9675221302. 

30.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

16.11.2023 273 ПАРАДНАЯ №4, 8 ЭТАЖ, НЕТ ОСВЕЩЕНИЯ 
В МУСОРОПРОВОДНОМ ХОЛЛЕ. ТЕЛ. 8 
9650335734. 

19.11.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

15.11.2023 549 8 (812) 3078461   ПАРАДНАЯ № 7  ,  ЭТАЖ 
№ 16 ,   
МУСОРНЫЙ ХОЛЛ - ОТОРВАНА ЛАМПОЧКА 
, ПЛАФОН ОТ НЕЕ В КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ   
(ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ. РЕМОНТ 
СВЕТИЛЬНИКА). 

07.01.2024 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

15.11.2023 549 8 (812) 3078461  , ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 
16 - ОТОРВАНА ДОСКА (ПАНЕЛЬ) НА 
ЛИФТОМ, ПРИКРЕПИТЬ,ЧТОБЫ КОГО-
НИБУДЬ НЕ УДАРИЛО. 

17.11.2023 Плотник:  
Умаров Икром 

14.11.2023 273 ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 8,  МУСОРНЫЙ 
ХОЛЛ - СЛОМАНА ДВЕРНАЯ РУЧКА. 

17.11.2023 Плотник:  
Умаров Икром 



14.11.2023 273 ПАРАДНАЯ № 4,  ЭТАЖ № 8, МУСОРНЫЙ 
ХОЛЛ - ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА. 

19.11.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

14.11.2023 394 Второй день безрезультатно жду 
сантехника. Обратилась с просьбой 
заменить фильтры аквафор под раковиной 
на кухне. Самой НЕ справиться, не хватает 
силы в руках даже вывернуть старые 
фильтры. Первый день мастер не пришел. 
На второй день по телефону посоветовали 
поискать кого-нибудь самим, дескать 
мастер так перегружен и так занят, что на 
такую ерунду как 5-минутная замена 
фильтров времени у него нет и в 
ближайшее время не предвидится. Это 
нормально?! Или пенсионеры для вас 
больше не люди? Да, я вызвала платного 
мастера, который будет у меня в течение 
часа. Но вопрос остался: обслуживание 
сменилось, отношение осталось прежним. 
То есть — очень плохим. И да, вопрос с 
электросчетчиком так же не решен, хоть и 
отписано, что решен. Именно что 
отписано. От слова отписка. Ответа особо 
не жду. Буду жаловаться. 
Создана на основании письменного 
обращения №2182-11/2023 от 14.11.23 

16.11.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

14.11.2023 449   ПАРАДНАЯ № 6,  ГРУЗОВОЙ ЛИФТ НЕ 
РАБОТАЕТ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В 
ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ. 

22.11.2023   

13.11.2023 445 ПАРАДНАЯ №6, 11 ЭТАЖ, ПОДТЕКАЕТ У 
ПОДВОДКИ К РАКОВИНЕ. ПОВТОРНО. 

15.11.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

12.11.2023 394 , ПАРАДНАЯ № 5 - ЗАМЕНА ПИТЬЕВЫХ 
ФИЛЬТРОВ НА КУХНЕ. ДОМОФОН 
РАБОТАЕТ. НА  13.11.2023г В 1 ПОЛОВИНЕ 
ДНЯ ОЖИДАЮТ СПЕЦИАЛИСТА.. 

22.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

11.11.2023 246   ПРОТЕЧКА. 14.11.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

11.11.2023 326 ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ. 14.11.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

11.11.2023 445 ПАРАДНАЯ №6,11 ЭТАЖ, ПОДТЕКАЕТ У 
ПОДВОДКИ К РАКОВИНЕ. 

17.11.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

10.11.2023 110 ЗАМЕНИТЬ СТОЯК НА КУХНЕ.  15.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

10.11.2023 330 ПАРАДНАЯ №5, НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ ДВЕРИ  
НА ВСЕЙ ЧЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ. 

17.11.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 



09.11.2023 316 ПАРАДНАЯ № 4   , ВХОДНАЯ ДВЕРЬ  -    
ОТКРЫТА , ОТОРВАН МАГНИТНЫЙ ЗАМОК 
(БЛОК) . 

10.11.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

09.11.2023 406 ПАРАДНАЯ № 6 , В САНУЗЛЕ КАПАЕТ ИЗ-
ПОД БАЧКА УНИТАЗА. (ДОМОФОН ЕСТЬ, 
РАБОТАЕТ) САНТЕХНИКА ЖДУТ 10.11.2023г 
В 1 ПОЛОВИНЕ ДНЯ. 

14.11.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

09.11.2023 445  ПАРАДНАЯ № 6 ,  ТЕЧЕТ ГИБКАЯ 
ПОДВОДКА, НУЖНА ЗАМЕНА (ПОДВОДКА 
КУПЛЕНА0. НА 10.11.2023г  НА 1 
ПОЛОВИНУ ДНЯ. 

14.11.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

09.11.2023 465 ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 15 , НА ЭТАЖЕ 
ПРОВОДИЛСЯ КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ 
И ЗАБЫЛИ ПОКРАСИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ 
ДВЕРЬ В КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ :  НА ВСЕХ 
ЭТАЖАХ ПОКРАШЕНО, А НА 15 ЭТАЖЕ - 
НЕТ. 

17.11.2023 Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 
Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

09.11.2023 465 ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ №  15 ,  
ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС И ГВС .  
ДАВЛЕНИЕ НИЖЕ НОРМЫ . ПРОСЯТ 
САНТЕХНИКА ПОДОЙТИ ПО АДРЕСУ 
10.11.2023г  В 1 ПОЛОВИНЕ ДНЯ. 

22.11.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

09.11.2023 388  ПАРАДНАЯ № 5 - ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ 
ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
НОРМЕ , ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА. 

15.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

09.11.2023 383 ПАРАДНАЯ № 5 -  ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ 
ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
НОРМЕ , ИДЕТ ХОЛОДНАЯ  ВОДА. 

10.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

08.11.2023 434 ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 8,  ОТСУТСТВУЕТ 
РУЧКА В МУСОРНОМ ХОЛЛЕ, ОТОРВАНА 
КРЫШКА МУСОРОПРОВОДА. 

10.11.2023 Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 

08.11.2023 28 ПАРАДНАЯ № 1,  ЭТАЖ № 6, В ВАННОЙ 
СИЛЬНО ПАХНЕТ КАНАЛИЗАЦИЕЙ. 

22.11.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

08.11.2023 330 ПАРАДНАЯ №5, НЕ ДЕЛАЕТСЯ ВЛАЖНАЯ 
УБОРКА С 1 ПО 16 ЭТАЖ. 

08.11.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

08.11.2023 85 ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ ПРОВОДОВ В 
КОРИДОРЕ НАД ВХОДНОЙ ДВЕРЬЮ. 

08.11.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

08.11.2023 533 ПАРАДНАЯ №7, 1 ЭТАЖ, В ЛИФТОВОМ 
ХОЛЛЕ ОТВАЛИЛАСЬ КРЫШКА У КАБЕЛЬ 
КАНАЛА. 

08.11.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

07.11.2023 474 ПАРАДНАЯ №6, 16 ЭТАЖ, В ВАННОЙ ЗАБИТ 
КРАН ГВС, ИДЕТ ПЕСОК, ТЕЛ. 8 9046063779. 

09.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

07.11.2023 82 ПАРАДНАЯ №2, ПОСТАВИТЬ НА ВЕРХНЕМ 
ЭТАЖЕ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТАХ 
РЕШЕТКИ. ТЕЛ. 8 9217819245, 
ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРОСИЛИ СООБЩИТЬ О 
ВЫПОЛНЕНИИ. 

17.11.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

07.11.2023 539 ЭТАЖ №14, ЗАБИТ МУСОРОПРОВОД. 08.11.2023 Дворник:  
Умаров Икром 



06.11.2023 145  ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ И 
ЖЕЛТОГО ЦВЕТА.. 

10.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

06.11.2023 60   ПАРАДНАЯ № 1 ,  ЭТАЖ № 13 ,  ОБЩИЙ  
КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ  - ПЕРЕГОРЕЛА 
ДЛИННАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПОЧКА 
, ХОЛЛ ЗАПЕРТ, ЗВОНИТЬ В КВАРТИРУ ИЛИ 
НА ТЕЛЕФОН  (ЗАМЕНА ЛАМП 
ОСВЕЩЕНИЯ). НА 1 ПОЛОВИНУ ДНЯ 
07.11.23г С 10 ДО 13. 

07.11.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

06.11.2023 264 ПАРАДНАЯ № 4, ОБА ЛИФТА НЕ 
РЕАГИРУЮТ НА КОМАНДЫ, ЕЗДЯТ ПО 
ЭТАЖАМ И ХЛОПАЮТ ДВЕРЬМИ. ЗАЯВКА 
ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ. 

22.11.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

05.11.2023 264 ПАРАДНАЯ № 4, ОБА ЛИФТА НЕ 
РЕАГИРУЮТ НА КОМАНДЫ, ЕЗДЯТ ПО 
ЭТАЖАМ И ХЛОПАЮТ ДВЕРЬМИ. ЗАЯВКА 
ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ. 

07.11.2023   

03.11.2023 330  ПАРАДНАЯ № 5  ,  ЭТАЖ № 9   -     В 
КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ РАЗБИТА ДЛИННАЯ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПОЧКА , 
ПРИШЛИТЕ УБОРЩИКА УБРАТЬ СТЕКЛО. 

08.11.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

03.11.2023 360   ПАРАДНАЯ № 5  ,  ЭТАЖ № 9   - 
ОТСУТСТВУЕТ ОСВЕЩЕНИЕ В КВАРТИРНОМ 
ХОЛЛЕ , ДЛИННАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ 
ЛАМПОЧКА РАЗБИТА. 

07.11.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

03.11.2023 330  ПАРАДНАЯ № 5 ,  ЭТАЖИ С № 1 ПО № 10  ,  
ВЫХОД НА ЧЕРНУЮ ЛЕСТНИЦУ  -  ВСЕ 
ДВЕРИ ПЛОТНО НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ, 
УТЕПЛИТЕЛЯ НЕТ ;  ЗАДУВАЕТ И 
СКВОЗНЯКОМ ДВЕРИ ШЕВЕЛИТ. 
ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ ДВЕРИ НА ЧЕРНОЙ 
ЛЕСТНИЦЕ, КАЖДАЯ В ПЛОХОМ 
СОСТОЯНИИ, НЕ ДЛЯ ЗИМЫ.   
(ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА 
ДВЕРЕЙ) 

08.11.2023 Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 

03.11.2023 276 ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 8 - ЗАЕЛО 
КРЫШКУ МУСОРОПРОВОДА, ЕЕ НЕ 
ОТКРЫТЬ. 

07.11.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

02.11.2023 124 ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 10, МУСОРНЫЙ 
ХОЛЛ - СЛОМАНА ДВЕРНАЯ РУЧКА, НА 
ДВЕРИ БОЛЬШАЯ ЩЕЛЬ. 

07.11.2023 Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 

02.11.2023 156 ПАРАДНАЯ № 2,  ЭТАЖ № 16, 
ПОДКАПЫВАЕТ БАТАРЕЯ Ц.О. 

07.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

01.11.2023 374 ПАРАДНАЯ №5, 12 ЭТАЖ, ОТСУТСТВУЕТ 
НАПОР ХОЛОДНОЙ ВОДЫ. 

20.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

01.11.2023 331 ПАРАДНАЯ №5, 4 ЭТАЖ, В КВАРТИРНОМ 
ХОЛЛЕ  НЕ ГОРИТ ЛАМПОЧКА. 

07.11.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

01.11.2023 245 ПАРАДНАЯ №4, 2 ЭТАЖ, НЕ ГОРЯТ 
ЛАМПОЧКИ В ЛИФТОВОМ И 
МУСОРОПРОВОДНОМ ХОЛЛЕ. 

07.11.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 



01.11.2023 125 ПАРАДНАЯ №2, 10 ЭТАЖ, ЗАМЕНИТЬ 
ГИБКУЮ ПОДВОДКУ, ТЕЛ. 8  9118106670. 

09.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

01.11.2023 474 ПАРАДНАЯ №6, 16 ЭТАЖ, ЗАБИТ ФИЛЬТР 
ГВС, ПРОЧИСТИТЬ, ТЕЛ. 8 9046063779. 

07.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

01.11.2023 455 ПАРАДНАЯ №6, 13 ЭТАЖ, ОТСУТСТВУЕТ 
ЦО. 

03.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

31.10.2023 103 ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 5 - ОТСУТСТВУЕТ 
ГВС, ИДЕТ ХОЛОДНАЯ И ГРЯЗНАЯ ВОДА. 

07.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

31.10.2023 158  ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ, 
ГРЯЗНАЯ РЖАВАЯ ВОДА 

07.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

31.10.2023 105 ПАРАДНАЯ № 2  , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ 
ХОЛОДНАЯ И ХОЛОДНОЕ 
ПОЛОТЕНОСУШИЛО. 

07.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

31.10.2023 173 ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ, 
ГРЯЗНАЯ РЖАВАЯ ВОДА 

09.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

31.10.2023 427  ПО ОБОИМ СТОЯКАМ И ГВС И ХВС ИДЕТ 
КИПЯТОК, КИПЯТОК В УНИТАЗЕ - ОТ ЭТОГО 
ПОРТИТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОШУ 
УСТРАНИТЬ И ВОССТАНОВИТЬ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 

01.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 
Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 
Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

31.10.2023 246   ПАРАДНАЯ № 4  ,  ЭТАЖ № 2 ,   4-Х 
КОМНАТНАЯ КВАРТИРА -  ОТСУТСТВУЕТ ЦО 
В  КОМНАТЕ, СМЕЖНОЙ С САНУЗЛОМ, А 
НА КУХНЕ РАДИАТОР ЧУТЬ ТЕПЛЫЙ. ДЛЯ 
ДОСТУПА В КВАРТИРУ ПРОСЬБА 
СОЗВОНИТЬСЯ. 

01.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

31.10.2023 24 ,  ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИЗ КРАНА ИДЕТ 
ХОЛОДНАЯ ВОДА, НЕТЦИРКУЛЯЦИИ ПО 
СТОЯКУ ГВС. 

07.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 
Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

31.10.2023 390 ПАРАДНАЯ № 5  ,  ТЕЧЬ ОТСЕЧНОГО КРАНА 
, ПРИ ПОПЫТКЕ ПЕРЕКРЫТЬ ВОДУ 
СЛОМАЛ ОТСЕЧНОЙ КРАН. . (ЗАМЕНА 
ОТСЕЧНОГО ШАРОВОГО КРАНА) . (Нужное 
оставить) 

01.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 



31.10.2023 49 ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 10 - СЛОМАНА 
ДВЕРЬ НА ОБЩУЮ, КВАРТИРНУЮ, 
ПЛОЩАДКУ (ПЕРВАЯ ОТ ЛИФТА). ДВЕРЬ НЕ 
ФУНКЦИОНИРУЕТ, ПЛОЩАДКА ОТКРЫТА. 

07.11.2023 Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 
Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

31.10.2023 391 ПАРАДНАЯ № 5  ,  ЭТАЖ № 16  ,  НЕ 
ЗАКРЫВАЕТСЯ МУСОРОПРОВОД - ПЛОХО 
ПРИЛЕГАЕТ, ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЯ. 

01.11.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

30.10.2023 533 ПАРАДНАЯ № 7,  ЭТАЖ № 12,  ЗАСОР 
МУСОРОПРОВОДА . 

01.11.2023 Дворник:  
Умаров Икром 

30.10.2023 533 ПАРАДНАЯ № 7,  ЭТАЖ № 1,  ЛИФТОВОЙ 
ХОЛЛ, ОТВАЛИЛАСЬ КРЫШКА КАБЕЛЬ-
КАНАЛА. 

07.11.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

30.10.2023 45 ПАРАДНАЯ № 1,  ЭТАЖ № 10, ШУМ В 
ТРУБАХ В ТУАЛЕТЕ. 

01.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

30.10.2023 271 ПАРАДНАЯ № 4,  ЭТАЖ № 7, ОТСУТСТВУЕТ 
ЦО В ОДНОЙ КОМНАТЕ. 

01.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

30.10.2023 125 ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 10, ЗАМЕНА 
ОТСЕЧНОГО ШАРОВОГО КРАНА. 

01.11.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

29.10.2023 330 ПАРАДНАЯ №5, 3 ЭТАЖ, ЗАБИТ 
МУСОРОПРОВОД 

30.10.2023 Дворник:  
Туракулов Аброр 

29.10.2023 526 Избавиться от тараканов на стоянке 
однокомнатных квартир. Гады лезут из 
раковины на кухне и из вентиляции. 

01.11.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

29.10.2023 45 В ТУАЛЕТЕ В СЛИВНОЙ БАЧОК НЕ 
ПОСТУПАЕТ ВОДА,  

31.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

29.10.2023 244 ПАРАДНАЯ №4, 2 ЭТАЖ, В 
МУСОРОПРОВОДНОМ ХОЛЛЕ НЕТ 
ОСВЕЩЕНИЯ. 

07.11.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

28.10.2023 2 ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 2 .  ЧЕРЕЗ 
УНИТАЗ ИДУТ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 
МАССЫ. ЗАСОР, ПРОТЕЧКА 
ОБЩЕДОМОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ.  
ПЕРЕДАНО СПЕЦИАЛИСТУ В 14:36. 

01.11.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

28.10.2023 367 ПАРАДНАЯ №  5  ,   НЕ РАБОТАЕТ 
ДОМОФОН 

03.11.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

27.10.2023 330 ПАРАДНАЯ № 5, ДВОРНИК ДОЛЖЕН 
ОТВОЗИТЬ БАКИ НА МУСОРНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ, А НЕ ОСТАВЛЯТЬ У 
ПАРАДНОЙ. 

30.10.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

27.10.2023 295 ПАРАДНАЯ № 4, ВХОДНАЯ ДВЕРЬ  -  НЕ 
РАБОТАЕТ МАГНИТНЫЙ ЗАМОК (ДВЕРЬ В 
ПАРАДНУЮ НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ), 

10.11.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 



27.10.2023 533 ПАРАДНАЯ №7, 12 ЭТАЖ, ВЫКРУЧЕНА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛАМПА НА ЭТАЖЕ, 
ЛЕЖИТ НА ПОЛУ. 

27.10.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

27.10.2023 238 В КОМНАТЕ НЕТ ОТОПЛЕНИЯ. 02.11.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

26.10.2023 312 В КОМНАТЕ ХОЛОДНАЯ БАТАРЕЯ, ТЕЛ. 8 
9819670761. 

27.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

26.10.2023 17 ПАРАДНАЯ №1, 4 ЭТАЖ, УБРАТЬ ОКОЛО 
МУСОРОПРОВОДА И ВЫМЫТЬ С ХЛОРКОЙ  
В ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ. 

27.10.2023 Дворник:  
Азимова Хамида 

26.10.2023 158 В ОДНОЙ КОМНАТЕ НЕТ ОТОПЛЕНИЯ. 02.11.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

26.10.2023 103 ПАРАДНАЯ №2, 5 ЭТАЖ, НЕ ГРЕЮТ 
БАТАРЕИ В УГЛОВЫХ КОМНАТАХ. 

02.11.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

26.10.2023 458 ЗАМЕНИТЬ РЕГУЛЯТОР НА 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ БАТАРЕЕ.  

27.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

26.10.2023 455 В КОМНАТЕ НЕ ГРЕЕТ БАТАРЕЯ. 27.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

26.10.2023 148 ОТСУТСТВУЕТ ОТОПЛЕНИЕ. 02.11.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

26.10.2023 99 ОТСУТСТВУЕТ ОТОПЛЕНИЕ В КОМНАТЕ. 27.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

26.10.2023 233 ОТСУТСТВУЕТ ОТОПЛЕНИЕ В КОМНАТЕ 27.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

26.10.2023 104 ПАРАДНАЯ №2, 6 ЭТАЖ, В ОДНОЙ 
КОМНАТЕ НЕТ ОТОПЛЕНИЯ. 

27.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

26.10.2023 213   ПАРАДНАЯ № 3    ,  ОТСУТСТВУЕТ ЦО В 
КВАРТИРЕ . ЖДУТ МАСТЕРА 26.10.2023г С 
17 ДО 18. СОЗВОНИТЬСЯ. 

27.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

26.10.2023 98 ПАРАДНАЯ № 2 , НА КВАРТИРНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ У ЭЛЕКТРОЩИТА ТУСКЛАЯ 
ЛАМПА, ТЕМНО. ПРОШУ ПОСТАВИТЬ 
ЯРКУЮ ЛАМПОЧКУ 

27.10.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

26.10.2023 98  ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ - 
ХОЛОДНЫЕ РАДИАТОРЫ, ПОСЛЕ АВАРИИ 
ТРЕБУЕТСЯ РАЗВОЗДУШКА  ЖДУТ 
26.10.2023г С 15 ДО 17. 

27.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

26.10.2023 129  ОТСУТСТВУЕТ ЦО В МАЛЕНЬКОЙ 
КОМНАТЕ - ТАМ НЕ ГРЕЕТ РАДИАТОР. 

27.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



26.10.2023 458  РЕМОНТ РАДИАТОРА. ЖДУТ 26.10.2023г С 
10 до 12 ИЛИ СОЗВОНИТЬСЯ . 

27.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

25.10.2023 17  ПАРАДНАЯ № 1 ,  ЭТАЖ № 4 ,  ПРОСЬБА 
ОТПРАВИТЬ УБОРЩИЦУ ИЛИ ДВОРНИКА 
ВЫМЫТЬ ПОЛ  У МУСОРОПРОВОДА И У 
ЛИФТА - ТАМ ЛУЖА МОЧИ (ПОМОЧИЛСЯ 
ПЬЯНИЦА) 

27.10.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

25.10.2023   ПАРАДНАЯ № 5 (кв 376), № 3 (кв 186), № 1 
(кв 77) ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ - 
РАДИАТОРЫ ВНЕЗАПНО ОСТЫЛИ . В 
ОТСУТСТВИИ ЦО ВИНОВАТ ГУП ТЭК СПб  
(ФАКСОГРАММА № 368 В ГУЖА ПО 
ПРИМОРСКОМУ РН, ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ 
25.10.2023г  С 18:20 ДО 7:20 26.10.2023г, В 
СВЯЗИ С ДЕФЕКТОМ ПО АДРЕСУ ПР. 
АВИАКОНСТРУКТОРОВ, Д.19 ПРЯМАЯ 
ДИАМЕТР 250, ПОДЗЕМКА) 

26.10.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 
Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

25.10.2023 330 ПАРАДНАЯ № 5  ,  ОТСУТСТВУЕТ ЦО В 
КВАРТИРЕ - РАДИАТОРЫ ВНЕЗАПНО 
ОСТЫЛИ (ЗАЯВКА НА КОНТРОЛЕ ГУЖА ПО 
ПРИМОРСКОМУ РН) 

27.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

25.10.2023 271 ПАРАДНАЯ № 4  ,  ЭТАЖ № 7 ,   
ОТСУТСТВУЕТ ЦО В  КОМНАТЕ - 
ХОЛОДНЫЙ РАДИАТОР. СПЕЦИАЛИСТА 
ЖДУТ 27.10.2023г С 10 ДО 12. 

27.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

25.10.2023 411 ПАРАДНАЯ № 6 ,  ЭТАЖ № 4 , УСТАНОВКА 
СЧЕТЧИКОВ ГВС И ХВС. НА 26.10.2023г К 13 
ЧАСАМ 

27.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

25.10.2023 455 ПАРАДНАЯ № 6  ,  ЭТАЖ № 13 ,   
ОТСУТСТВУЕТ ЦО В  КОМНАТЕ, ХОЛОДНЫЙ 
РАДИАТОР. НА 26.10.2023г С 14 ДО 16. 

27.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

25.10.2023 129 ,  ПАРАДНАЯ № 2  , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ 
ХОЛОДНАЯ. 

27.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

24.10.2023 36 ПАРАДНАЯ № 1,  ЭТАЖ № 8, ОТСУТСТВУЕТ 
ЦО В ОДНОЙ КОМНАТЕ. 

27.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

24.10.2023 21 ПАРАДНАЯ № 1,  ЭТАЖ № 5, ОТСУТСТВУЕТ 
ЦО В ОДНОЙ КОМНАТЕ. 

27.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

24.10.2023 124 ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 10, 
ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ. 

27.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

24.10.2023 524  
ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 11, ЗАМЕНА 
СМЕСИТЕЛЯ. 

27.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

24.10.2023 77 ПАРАДНАЯ №  1,  ЭТАЖ № 16, 
ОТСУТСТВУЕТ ЦО НА КУХНЕ И В ОДНОЙ 
КОМНАТЕ. 

27.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



24.10.2023 449 ПАРАДНАЯ № 6, ХОЛОДНАЯ ВОДА ИДЕТ 
РЖАВАЯ. 

27.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

23.10.2023 137 НА КУХНЕ ВОЗЛЕ МОЙКИ ПЕРИОДИЧЕСКИ 
СЛЫШЕН ШУМ В ТРУБЕ. 

26.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

23.10.2023 28 ПАРАДНАЯ №1, 6 ЭТАЖ, ОТСУТСТВУЕТ 
ОТОПЛЕНИЕ В КОМНАТЕ, 

27.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

23.10.2023 425 ПАРАДНАЯ №6, 7 ЭТАЖ, ПО ВЕЧЕРАМ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ БАТАРЕИ ЧУТЬ ТЕПЛЫЕ, 
ДНЕМ ГОРЯЧИЕ. 

25.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

22.10.2023 17  ПАРАДНАЯ №  1 ,  ЛИФТ ГРУЗОВОЙ  
СИЛЬНО СКРИПИТ НА ВЕРХНИХ ЭТАЖАХ.. В 
19:08  ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ 
СЛУЖБУ "НЕВА ТРЕЙД" (номер входящей 
заявки 308114). 

23.10.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

22.10.2023 24 НА КУХНЕ ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ЕЛЕ ТЕПЛАЯ 
ВОДА. 

25.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

21.10.2023 546 ПАРАДНАЯ № 7,  ЭТАЖ № 15,  ЗАСОР 
МУСОРОПРОВОДА. 

23.10.2023 Дворник:  
Умаров Икром 

21.10.2023 417 ПАРАДНАЯ № 6, ОТСУТСТВУЕТ ЦО НА 
ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ У ЛИФТОВ. 

24.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

21.10.2023 330 ПАРАДНАЯ № 5, ИЗ ПОДВАЛА ДОНОСИТСЯ 
ЗАПАХ КАНАЛИЗАЦИИ. 

23.10.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

21.10.2023 376 ПАРАДНАЯ №5,  НА КУХНЕ ТЕЧЕТ 
ФАНОВАЯ ТРУБА. 

09.11.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

20.10.2023 542 ПАРАДНАЯ №7, ПЛОХО УБРАНЫ 
ПЛОЩАДКИ НА ЭТАЖАХ, НЕ МОЮТСЯ, 
ГРЯЗНО В ЛИФТОВЫХ ХОЛЛАХ. 

27.10.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

20.10.2023 542 ПАРАДНАЯ №7, 14 ЭТАЖ, В КВАРТИРНОМ 
ХОЛЛЕ ЗАМЕНИТЬ ЛАМПУ. 

24.10.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

20.10.2023 539 ПАРАДНАЯ №7, 14 ЭТАЖ, ЗАБИТ 
МУСОРОПРОВОД. 

23.10.2023 Дворник:  
Туракулов Аброр 

20.10.2023 353 ЗАМЕНА ШАРОВЫХ ОТСЕЧНЫХ КРАНОВ 
ГВС И ХВС , КУХНЯ И САНУЗЕЛ.  ЗАМЕНА 
СЧЕТЧИКОВ ХВС 2 ШТ., ЗАМЕНА 
СМЕСИТЕЛЯ НА КУХНЕ. 

23.10.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

20.10.2023 543   ПАРАДНАЯ № 7  , ЭТАЖ № 14 - 
ОТСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В 
КВАРТИРЕ  (ЧАСТИЧНО) , В 
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКЕ ВСЕ АВТОМАТЫ 
ПОДНЯТЫ, А ПОЛОВИНА КВАРТИРЫ БЕЗ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.  СПЕЦИАЛИСТА ЖДУТ 
УТРОМ 20.10.2023г С 9 ДО 10 ЧАСОВ. 

20.10.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 



18.10.2023 320 ПАРАДНАЯ № 5, ТРЕБУЕТСЯ ОБРАБОТКА 
ОТ ТАРАКАНОВ В ПОДВАЛЕ. 

03.11.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

18.10.2023 390 ПАРАДНАЯ № 5,  ЭТАЖ № 15, 
КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - ПЕРЕГОРЕЛА 
ЛАМПОЧКА. 

20.10.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

17.10.2023 508 НЕ ГРЕЕТ УГЛОВОЙ СТОЯК, ХОЛОДНЫЙ. 19.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

17.10.2023 524 ЗАМЕНИТЬ СМЕСИТЕЛЬ НА КУХНЕ, ТЕЛ. 8 
9215722301. 

19.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

17.10.2023 185 ПАРАДНАЯ №3, 6 ЭТАЖ, ЧУТЬ ТЕПЛЫЕ 
БАТАРЕИ. 

23.10.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

17.10.2023 37 ПАРАДНАЯ №1, СДЕЛАТЬ УБОРКУ НА 
ЧЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ МЕЖДУ 5 И 6 
ЭТАЖАМИ. 

19.10.2023 Дворник:  
Азимова Хамида 

17.10.2023 152 ПАРАДНАЯ №2, ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКА 
ГВС. 

19.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

17.10.2023 78 ОТСУТСТВУЕТ ОТОПЛЕНИЕ В ОДНОЙ 
КОМНАТЕ. 

19.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

17.10.2023 427 ПАРДНАЯ №6, В ВАННОЙ ИЗ КРАНОВ 
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ГОРЯЧАЯ. 

19.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

17.10.2023 402   ПАРАДНАЯ № 6    -  ОТСУТСТВУЕТ ХВС . 
ИЗО ВСЕХ КРАНОВ ТЕЧЕТ ГОРЯЧАЯ ВОДА. 

19.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

17.10.2023 416  , ПАРАДНАЯ № 6 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС , ИЗ 
ВСЕХ КРАНОВ ИДЕТ КИПЯТОК 

19.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

17.10.2023 56   ПАРАДНАЯ № 1   -  ОТСУТСТВУЕТ ХВС , ИЗ 
ВСЕХ КРАНОВ ИДЕТ ГОРЯЧАЯ ВОДА. 
ПРИМИТЕ МЕРЫ. 

19.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

16.10.2023 394 ПАРАДНАЯ №  5  ,   ЭТАЖ № 16  -  НЕ 
ПРОХОДИТ СИГНАЛ, НЕТ СВЯЗИ 
ПАРАДНАЯ-КВАРТИРА , ПИШЕТ "ОШИБКА".   
ПЕРЕДАНО ДИСПЕТЧЕРУ  В  
ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
"РОСТЕЛЕКОМ" В 23:38 

17.10.2023   

16.10.2023 58 НЕТ ЦО ПО ОДНОМУ ИЗ СТОЯКОВ. 
СОЗВОНИТСЯ. ЕСЛИ НУЖЕН ДОСТУП - НА 
17.10 С 10 ДО 12 

19.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

15.10.2023 477 ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 1, ЗАСОР И 
ПРОТЕЧКА ОБЩЕДОМОВОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ. 

20.10.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 



14.10.2023 325 ПАРАДНАЯ №5, 2 ЭТАЖ, ПРОТЕЧКА 
МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ ВО ВРЕМЯ 
ДОЖДЯ,  

  Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

14.10.2023 331 ПАРАДНАЯ №5, 4 ЭТАЖ, В КВАРТИРНОМ 
ХОЛЛЕ ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА 
(ПРОСИЛИ ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ., 
КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ ЗАКРЫТ), ТЕЛ. 8 
9216392422. 

19.10.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

13.10.2023 215 ПАРАДНАЯ № 3 ,  РЕМОНТ УНИТАЗА  НА 
16.10.2023г  В 1 ПОЛОВИНЕ ДНЯ. 

18.10.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

13.10.2023 152 ПАРАДНАЯ № 2 -  ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКА 
ГВС ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПОЛОТЕНОСУШИЛА НА 
16.10 С 11 ДО 13 

19.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

12.10.2023 533 ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 12  -  ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЛИСТ НА ВЕРЕВКЕ КАЧАЕТСЯ НА ВЕТРУ И 
УДАРЯЕТСЯ С ГРОХОТОМ О СТЕНУ. 

17.10.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

12.10.2023 237 ПАРАДНАЯ № 3,  ЭТАЖ № 16,  ГУЛ И 
ИСКРЕНИЕ В ОБЛАСТИ АВТОМАТОВ. 

13.10.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

11.10.2023 78 ПАРАДНАЯ №1, 16 ЭТАЖ, В КОМНАТЕ 
ОТСУТСТВУЕТ ОТОПЛЕНИЕ. 

12.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

11.10.2023 539 Здравствуйте! Четвертый день (с 7 октября 
по 10 октября, когда создано это 
обращение) нет горячей воды в стояке, 
расположенном в санузле. Стояк и 
полотенцесушитель холодные.  
Из крана горячей воды идет холодная 
вода. Мыться невозможно. Обращения к 
диспетчеру по два раза в день результата 
не принесли. Причина и сроки устранения 
проблем по отсутсвию горячей воды не 
названы. 
Прошу разобраться в данной проблеме и 
вернуть горячую воду! 
Создана на основании письменного 
обращения №1893-10/2023 от 10.10.23 

12.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

10.10.2023 3 ПАРАДНАЯ № 1  ,   ОТСУТСТВУЕТ ЦО НА 
КУХНЕ И В ОДНОЙ ИЗ КОМНАТ 

12.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

10.10.2023 463 ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 14 - В 
КВАРТИРНОМ ТАМБУРЕ НЕ ГОРИТ 
ЛАМПОЧКА (НАД СЧЕТЧИКАМИ). 
ЛАМПОЧКУ МЕНЯЛИ САМИ, НЕКОТОРОЕ 
ВРЕМЯ НАЗАД ЛАМПОЧКИ СТАЛИ БЫСТРО 
ВЫХОДИТЬ ИЗ СТРОЯ, А СЕЙЧАС ВООБЩЕ 
ВСЕ ПЕРЕСТАЛО РАБОТАТЬ.  НА 11.10.2023г 
С 14 ДО 16 

11.10.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

10.10.2023 539 ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 14, ОТСУТСТВУЕТ 
ГВС - ВОДЫ НЕТ 

11.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



10.10.2023 519   НЕТ ГВС ПО САНУЗЛУ - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ 
ВОДА 

11.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

10.10.2023 421 НЕ ГРЕЮТ РАДИАТОРЫ 19.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

10.10.2023 445 ПАРАДНАЯ № 6 ,  КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ  - 
НЕДОСТАТОЧНО ОСВЕЩЕНИЯ, ЛАМПОЧКА 
ТУСКЛАЯ, МАЛОЙ МОЩНОСТИ, ПРОШУ 
ЗАМЕНИТЬ НА БОЛЕЕ ЯРКУЮ.  (ДЛЯ 
ДОСТУПА ЗВОНИТЬ В ДОМОФОН) 

11.10.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

10.10.2023 396 ПАРАДНАЯ № 6,  ЭТАЖ № 1,   
ОТСУТСТВУЕТ ЦО НА КУХНЕ. 

11.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

10.10.2023 18 ПАРАДНАЯ № 1,  ЭТАЖ № 4,  ОТСУТСТВУЕТ 
ЦО В КВАРТИРЕ. 

25.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

10.10.2023 330 ПАРАДНАЯ № 5, 10.10 ПО ГРАФИКУ 
ВЛАЖНАЯ УБОРКА, ПРОШУ 
ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ. 

10.10.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

10.10.2023 400 ПАРАДНАЯ № 6,  ЭТАЖ № 2, ОТСУТСТВУЕТ 
ЦО НА КУХНЕ. 

11.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

10.10.2023 9 ПАРАДНАЯ № 1, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В 
КВАРТИРЕ. 

11.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

09.10.2023 539 ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 14, 
ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ. 

11.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

09.10.2023 508 ПАРАДНАЯ № 7,  ЭТАЖ № 7, ОТСУТСТВУЕТ 
ЦО В ОДНОЙ КОМНАТЕ. 

11.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

09.10.2023 165 ПАРАДНАЯ № 3,  ПРОТЕЧКА 
ВНУТРИКВАРТИРНАЯ. 

10.10.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

09.10.2023 502 ПАРАДНАЯ № 6,  ЭТАЖ № 7, ОТСУТСТВУЕТ 
ЦО В КВАРТИРЕ. 

11.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

08.10.2023 13 ПАРАДНАЯ №1, 3 ЭТАЖ, ОТСУТСТВУЕТ ЦО. 10.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

08.10.2023 312 ПАРАДНАЯ №4, 16 ЭТАЖ, В КВАРТИРНОМ 
ХОЛЛЕ ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПА. 

10.10.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

08.10.2023 549 ПАРАДНАЯ №7, 16 ЭТАЖ, В ВАННОЙ ИЗ 
КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ. 

10.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



08.10.2023 330 ПАРАДНАЯ №5, 3 ЭТАЖ, НА КУХНЕ 
ОТСУТСТВУЕТ ОТОПЛЕНИЕ. 

10.10.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

08.10.2023 493 ПАРАДНАЯ №7, 4 ЭТАЖ, ОТСУТСТВУЕТ 
ОТОПЛЕНИЕ В КОМНАТЕ, ТЕЛ. 8 
9967638151. 

11.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

08.10.2023 508 ПАРАДНАЯ №7, 7 ЭТАЖ, ОТСУТСТВУЕТ 
ОТОПЛЕНИЕ ПО ОДНОМУ СТОЯКУ. 

11.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

08.10.2023 28 ПАРАДНАЯ №1, 6 ЭТАЖ, ОТСУТСТВУЕТ ЦО.,  11.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

08.10.2023 539 ПАРАДНАЯ №7, 14 ЭТАЖ, В ВАННОЙ ИЗ 
КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, 
ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ. 

11.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

08.10.2023 396 ПАРАДНАЯ №6, 1 ЭТАЖ, СЛАБОЕ 
ОТОПЛЕНИЕ В КОМНАТЕ, ХОЛОДНО. 

11.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

08.10.2023 257 ПАРАДНАЯ № 4  ,  НЕ ГРЕЮТ ДВА 
РАДИАТОРА 

10.10.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

07.10.2023 18 ЦО ЕСТЬ НЕ ВО ВСЕХ КОМНАТАХ, ГРЕЕТ 
ТОЛЬКО В СРЕДНЕЙ КОМНАТЕ ; В 
ОСТАЛЬНЫХ, И НА КУХНЕ, РАДИАТОРЫ 
ХОЛОДНЫЕ. БОЛЕЮТ, НЕ ПУСТЯТ, ТОЛЬКО 
ЗВОНИТЬ. 

10.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

07.10.2023 306 ПАРАДНАЯ № 4  ,  ЭТАЖ № 14 ,    
КОМНАТЕ.  ОДИН ИЗ РАДИАТОРОВ НЕ 
ГРЕЕТ 

11.10.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

07.10.2023 277 ПАРАДНАЯ № 4  ,  ЭТАЖ № 9 ,  
ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ 

10.10.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

07.10.2023 103 ПАРАДНАЯ № 2    ,  ОТСУТСТВУЕТ ЦО В 
КВАРТИРЕ 

11.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

07.10.2023 41 ПАРАДНАЯ № 1  ,  ЭТАЖ № 9     , НЕ ГРЕЕТ 
ОДИН РАДИАТОР. ЖДУТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. 

19.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

07.10.2023 99 ПАРАДНАЯ № 2  ,  ЭТАЖ № 5 ,   
ОТСУТСТВУЕТ ЦО НА КУХНЕ И В 
МАЛЕНЬКОЙ КОМНАТЕ, ХОЛОДНЫЕ 
РАДИАТОРЫ. ЗВОНИТЬ С ДОМОФОНА, 
ЗВОНОК В КВАРТИРУ НЕ РАБОТАЕТ. 

12.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

07.10.2023 330 ПАРАДНАЯ № 5,  ЭТАЖ № 3, ОТСУТСТВУЕТ 
ЦО В МАЛЕНЬКОЙ КОМНАТЕ.  
НЕТ Ц.О ВОЗЛЕ ЛИФТА. 

11.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

07.10.2023 376 ПАРАДНАЯ №  5,  ЭТАЖ № 13,  
ОТСУТСТВУЕТ ЦО В ОДНОЙ КОМНАТЕ. 

11.10.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 



07.10.2023 103 ПАРАДНАЯ № 2,  ЭТАЖ № 5, ОТСУТСТВУЕТ 
ЦО В ТРЕХ КОМНАТАХ. 

11.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

07.10.2023 89 ПАРАДНАЯ № 2,  ЭТАЖ № 3, ОТСУТСТВУЕТ 
ЦО В ОДНОЙ КОМНАТЕ И НА КУХНЕ. 

11.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

06.10.2023 24 ПАРАДНАЯ № 1,  ЭТАЖ № 5, ОТСУТСТВУЕТ 
ЦО В ОДНОЙ КОМНАТЕ. 

11.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

06.10.2023 402 ПАРАДНАЯ № 6,  НА ЧЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ 
МЕЖДУ 1 И 2 ЭТАЖАМИ И У ВХОДА 
ПЕРЕГОРЕЛИ ЛАМПОЧКИ. 

10.10.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

06.10.2023 168 ПАРАДНАЯ № 2,  ЭТАЖ № 16, 
ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ. 

12.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

05.10.2023 24 ПАРАДНАЯ №1, 5 ЭТАЖ, НА КУХНЕ ИЗ 
КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ. 

10.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

05.10.2023 330 ПАРАДНАЯ №5, МУСОРНЫЕ БАКИ 
ОТВОЗИТЬ В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫЕ 
МЕСТА. 

09.10.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

05.10.2023 124 ПАРАДНАЯ №2, 10 ЭТАЖ, НА 
СОЕДИНЕНИИ ТРУБЫ И БАТАРЕИ ВИДЕН 
РЖАВЫЙ ПОДТЕК. 

27.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

04.10.2023 295 ПАРАДНАЯ № 4 ,  ЭТАЖ № 12 ,  ЛИФТОВОЙ 
ХОЛЛ - ПЕРЕГОРЕЛИ ЛАМПОЧКИ , В ХОЛЛЕ 
НЕТ ОСВЕЩЕНИЯ, СОВСЕМ ТЕМНО.  
(ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ. РЕМОНТ 
СВЕТИЛЬНИКА). 

05.10.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

04.10.2023 45 ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 1 , В ЛИФТОВОМ 
ХОЛЛЕ СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОВЕРИТЬПОДВАЛ НА ПРОТЕЧКУ 
ОБЩЕДОМОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ (ВДУГ 
СОРВАЛО ЗАГЛУШКИ). ПОВТОРНО. ВОНЯЕТ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ, ПРЕДЫДУЩАЯ ЗАЯВКА НЕ 
ВЫПОЛНЕНА. 

19.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

03.10.2023 125 ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 10, ЗАМЕНА 
ОТСЕЧНОГО ШАРОВОГО КРАНА. 

06.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

03.10.2023 353 ПАРАДНАЯ № 5, В КВАРТИРЕ 
ПРАКТИЧЕСКИ ОТСУТСТВУЕТ ХВС. 

09.11.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

03.10.2023 472 ПАРАДНАЯ № 6,  ЭТАЖ № 16, 
КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, ПЕРЕГОРЕЛА 
ЛАМПОЧКА. 

05.10.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

02.10.2023 15 ПАРАДНАЯ №1, НАД ДВЕРЬЮ  У ВХОДА В 
ПАРАДНУЮ СО СТОРОНЫ УЛИЦЫ НЕТ 
ОСВЕЩЕНИЯ. 

03.10.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

02.10.2023 552 ПАРАДНАЯ №7, 16 ЭТАЖ, ЗАМЕНИТЬ 
СЧЕТЧИК ХВС. 

04.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



01.10.2023 15 ПАРАДНАЯ № 1 ,  С УЛИЦЫ НЕ ГОРИТ 
ЛАМПА У ВХОДА В ПАРАДНУЮ   (ЗАМЕНА 
ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ. РЕМОНТ 
СВЕТИЛЬНИКА). 

03.10.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

29.09.2023 452 СВЕРХУ ПО ПОТОЛКУ НА КУХНЕ ТЕЧЕТ 
ВОДА. 

02.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

28.09.2023 400  ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 2 , СТОЯК ГВС 
№  , ПО ОБОИМ СТОЯКАМ ГВС 
ТЕМПЕРАТУРА  НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ. 

04.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

28.09.2023 15 ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 4  , ПО ОБОИМ 
СТОЯКАМ  ГВС ТЕМПЕРАТУРА НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ЧУТЬ 
ТЕПЛАЯ. 

04.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

28.09.2023 124  ПАРАДНАЯ № 2   , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ 
ХОЛОДНАЯ. 

04.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

28.09.2023 141 ПАРАДНАЯ № 2 ,  ЭТАЖ № 13   ,  ПРОТЕЧКА 
В САНУЗЛЕ , ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС. 

02.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

28.09.2023 425 ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 7   , 
ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ. 

04.10.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

27.09.2023 263 ЗАМЕНА СТОЯКА (КУХНЯ), ЗАМЕНА 
КАНАЛИЗАЦИИ (КУХНЯ). 

28.09.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

26.09.2023 315 ПАРАДНАЯ №4, 16 ЭТАЖ, НЕМНОГО 
ПОДТЕКАЕТ СТОЯК ГВС. ПРОСИЛА ПРИДТИ 
27.09.23Г. С 14 ДО 18 ЧАСОВ. 

06.10.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

26.09.2023 547 ПАРАДНАЯ №7, 15 ЭТАЖ, В КВАРТИРЕ НА 
СТЫКЕ СТОЯКА  КАПАЕТ ВОДА. ПРОСИЛА 
ПОДОЙТИ 26.09.23Г. ПОСЛЕ 16.00. 

29.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

25.09.2023 154  ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 16 ,  
ОТСУТСТВУЕТ ГВС -   ИДЕТ ХОЛОДНАЯ, 
ГРЯЗНОГО РЖАВОГО ЦВЕТА, ВОДА. 

27.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

25.09.2023 161 ОТСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В 
КВАРТИРЕ  (ПОЛНОСТЬЮ) . 

26.09.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

25.09.2023 149  ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 15 ,  
ОТСУТСТВУЕТ ГВС -  С ЧЕТВЕРГА ИДЕТ 
ХОЛОДНАЯ, ГРЯЗНОГО РЖАВОГО ЦВЕТА, 
ВОДА. 

27.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

25.09.2023 125 ПАРАДНАЯ №2, 10 ЭТАЖ, ПРОТЕЧКА - ТЕЧЬ 
ПОЛОТЕНОСУШИЛА (ВОДУ САМОЙ НЕ 
ПЕРЕКРЫТЬ)  

27.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

23.09.2023 124 ПАРАДНАЯ №2, 10 ЭТАЖ, ИЗ КРАНОВ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ. 

29.09.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 



23.09.2023 155 ПАРАДНАЯ №2, 16 ЭТАЖ, В ТУАЛЕТЕ С 
ПОТОЛКА КАПАЕТ ВОДА,  

25.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

23.09.2023 125 ПАРАДНАЯ №2, 10 ЭТАЖ, В ВАННОЙ ИЗ 
КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ 
ВОДА,  

29.09.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

22.09.2023 143 ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 13, 
ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ. 

27.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

22.09.2023 85 ПАРАДНАЯ № 1, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС. 25.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

21.09.2023 212 ПАРАДНАЯ №3, 11 ЭТАЖ, ЗАБИТ 
МУСОРОПРОВОД. 

21.09.2023 Дворник:  
Туракулов Аброр 

20.09.2023   20.09.23 Г. В 18-30 ПРОИЗВЕДЕНО 
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПАРАДНАЯ № 4 С 1 ПО 9 
ЭТАЖИ, НИЖНЯЯ ЗОНА ХВС ПО КУХНЕ. 
АВАРИЯ В КВ. 263, ТРЕБУЕТСЯ ДОСТУП. 
ПЛАНОВАЯ ДАТА ВКЛЮЧЕНИЯ 18-00 
21.09.23 Г. 

28.09.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

20.09.2023 411 ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 4, НА КУХНЕ ЗА 
РАКОВИНОЙ РАЗДАЕТСЯ ЗВУК КАПАЮЩЕЙ 
ВОДЫ. 

22.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

19.09.2023 258 ПАРАДНАЯ №4, 5 ЭТАЖ, ОСМОТРЕТЬ 
СЛУЧАЙ ПРОТЕЧКИ В КВАРТИРЕ, ПРОСИЛА 
ПРИДТИ САНТЕХНИКА , УЗНАТЬ ОТКУДА  
ПРОТЕКЛО В КВАРТИРУ. ПРОСИЛА ПРИДТИ 
20.09.23Г. С 14.00. ДО 18.00Ч.  

21.09.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

19.09.2023 105 ПАРАДНАЯ №2,  6 ЭТАЖ, СОСТАВИТЬ АКТ 
О ЗАЛИТИИ КВАРТИРЫ. 

19.09.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

18.09.2023 125 ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 10, ЗАМЕНА 
ШЛАНГА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НА КУХНЕ. 

21.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

18.09.2023 25 ПАРАДНАЯ № 1,  ЭТАЖ № 6,  ЗАСОР 
МУСОРОПРОВОДА. 

19.09.2023 Дворник:  
Туракулов Аброр 

18.09.2023 120 ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 9,    СОСТАВИТЬ 
АКТ В СВЯЗИ С ЗАЛИТИЕМ 
ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ. 
СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В 
ПОМЕЩЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ 
ИНЖЕНЕРОМ. 

19.09.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

18.09.2023 115 ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 8, СОСТАВИТЬ 
АКТ В СВЯЗИ С ЗАЛИТИЕМ 
ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ.  
СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В 
ПОМЕЩЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ 
ИНЖЕНЕРОМ. 

21.09.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

18.09.2023 125 ПАРАДНАЯ № 2,  ЭТАЖ № 10, ПРОТЕЧКА 
ВНУТРИКВАРТИРНАЯ. 

19.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



18.09.2023 110  ПАРАДНАЯ № 2,  ЭТАЖ № 7, ЗАЛИТИЕ 
ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ. 

21.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

18.09.2023 551 ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 16,  УСТАНОВКА 
СЧЕТЧИКОВ ГВС И ХВС. 

21.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

17.09.2023 441 ПАРАДНАЯ №6, 10 ЭТАЖ, ОТСУТСТВУЕТ 
ГВС НА КУХНЕ. 

21.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

16.09.2023 163 ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 2, ЗАСОР 
УНИТАЗА. 

19.09.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

16.09.2023 535 ПАРАДНАЯ № 7, КОЛЯСОЧНАЯ, КАПАЕТ С 
ТРУБЫ. 

21.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

16.09.2023 257 ПРОРЫВ ТРУБЫ ПОД ВАННОЙ. 18.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

16.09.2023 257 ПЛОХОЙ СЛИВ В УНИТАЗ, ВСЕ 
ВЫЛИВАЕТСЯ В ВАННУЮ 

18.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

15.09.2023 376 ПАРАДНАЯ №5, СЛОМАНА ВХОДНАЯ 
ДВЕРЬ В ПАРАДНУЮ, ЧАСТЬ ДВЕРИ ТРЕТСЯ 
О БЕТОН. 

20.09.2023 Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 

15.09.2023 474 ПАРАДНАЯ №6, 16 ЭТАЖ, В 
ОТОПИТЕЛЬНУЮ БАТАРЕЮ НЕ ПОСТУПАЕТ 
ВОДА, НУЖНО ЗАМЕНИТЬ 
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР. 

21.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

14.09.2023 18 ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 4, КУХОННАЯ 
ВЫТЯЖКА ЗАСОРЕНА СТРОИТЕЛЬНЫМ 
МУСОРОМ. 

18.09.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

14.09.2023 394 ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 16, ОТСУТСТВУЕТ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В КВАРТИРЕ 
(ЧАСТИЧНО). 

14.09.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

14.09.2023 330 ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 3, СИЛЬНЫЙ 
ЗАПАХ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОДВАЛА. 

18.09.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

14.09.2023 517 ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 9, ЗАМЕНА 
ОТСЕЧНОГО ШАРОВОГО КРАНА. 

18.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

12.09.2023 400 ПАРАДНАЯ №6, 2 ЭТАЖ, ЗАМЕНИТЬ 
ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ВОЗЛЕ КВАРТИР. 

12.09.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

10.09.2023 543 ПАРАДНАЯ №7, ОТСУТСТВУЕТ ГВС В 
ВАННОЙ И НА КУХНЕ, ХОЛОДНЫЙ 
ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ, ТЕЛ. 8 9119618515. 

12.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

09.09.2023   ПАРАДНАЯ №3, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС И ХВС 
ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ, АВАРИЯ В 
КВ.170, ПРОРЫВ КАНАЛИЗАЦИИ, НЕТ 
ДОСТУПА В КВАРТИРУ. 

13.09.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 



09.09.2023 165 ПАРАДНАЯ № 3 ,  ЭТАЖ № 2  , ЗАЛИТИЕ 
ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ - 
МОКРЫЕ ПЯТНА НА ПОТОЛКЕ. 

13.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

07.09.2023   ПАРАДНАЯ № 5,  ЭТАЖ № 13, МУСОРНЫЙ 
ХОЛЛ - ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА. 

08.09.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

06.09.2023 550 ПАРАДНАЯ №7, 16 ЭТАЖ, ОТСУТСТВУЕТ 
ХВС В ВАННОЙ И НА КУХНЕ. 

08.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

06.09.2023 445 СЛАБЫЙ НАПОР ХВС НА КУХНЕ И В 
ВАННОЙ. 

08.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

06.09.2023 543 ПАРАДНАЯ №7, 14 ЭТАЖ, ОТСУТСТВУЕТ 
ГВС В ВАННОЙ И НА КУХНЕ, ТЕЛ. 8 
9119618515. 

08.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

06.09.2023 501 ПАРАДНАЯ № 7, 6 ЭТАЖ,  В ВАННОЙ 
ОТСУТСТВУЕТ ГВС, ТЕЛ. 8 9236098200. 

08.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

06.09.2023 184 ПАРАДНАЯ №3, 6 ЭТАЖ, ОТСУТСТВУЕТ ХВС 
НА КУХНЕ. 

11.09.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

06.09.2023 463 ПАРАДНАЯ №6, 14 ЭТАЖ, НЕ ГОРИТ СВЕТ 
НАПРОТИВ КВ.463 И КВ.464. 

13.09.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

06.09.2023 514 ПАРАДНАЯ №7, 9 ЭТАЖ, В  ЛИФТОВОМ 
ХОЛЛЕ ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА. 

06.09.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

05.09.2023 419  ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 5 - ХОЧЕТ 
СВОИМИ СИЛАМИ ПОМЕНЯТЬ СТОЯКИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ И 
НАСТАИВАЕТ НА ИХ ОТКЛЮЧЕНИИ. 
СОЗВОНИТЬСЯ - ТРЕБУЕТ НАЗВАТЬ ВРЕМЯ. 

08.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

05.09.2023 15  ПАРАДНАЯ № 1 ,  ЭТАЖ № 4 ,  В ПАТРОНЕ 
ВЗОРВАЛАСЬ ЛАМПОЧКА . СОЗВОНИТЬСЯ. 

05.09.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

05.09.2023 33  ,     ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 9 , ЗАСОР 
РАКОВИНЫ И НЕИСПРАВНОСТЬ 
СМЕСИТЕЛЯ. СОЗВОНИТЬСЯ В СЛУЧАЕ 
ОТКАЗА. 

08.09.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

05.09.2023 463 ПАРАДНАЯ № 6 ,  ЭТАЖ № 14, 
КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ 
ПЕРЕГОРАЕТ ЛАМПОЧКА. 

08.09.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

04.09.2023 551  ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 16, 
КОНСУЛЬТАЦИЯ САНТЕХНИКА. 

11.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

04.09.2023 396 ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 1  -  ТЕЧЬ ЦО НА 
КУХНЕ. 

11.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

04.09.2023 41 ЗАМЕНА ТРЕХ РАДИАТОРОВ ЦО. 08.09.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 



04.09.2023 199 ПАРАДНАЯ № 3,  ЭТАЖ № 9, 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОЗВОНИТЬСЯ. 

06.09.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

04.09.2023   ЗАМЕНА СТОЯКА КВ. 169-174 ХВС КУХНЯ. 06.09.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

04.09.2023 322 ПАРАДНАЯ № 5,  ЭТАЖ № 2, ПРОТЕЧКА В 
ТУАЛЕТЕ. 

08.09.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

04.09.2023 317 ЗАСОР В КАНАЛИЗАЦИИ,  В СЛИВНОМ 
ОТВЕРСТИИ, ПРОИСХОДИТ БУРЛЕНИЕ, В 
УНИТАЗЕ ВЕРХОМ ИДЕТ ВОДА. ЗАЯВКА 
ПОСТУПИЛА ИЗ СЛУЖБЫ 004,  

08.09.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

03.09.2023 436 ПАРАДНАЯ №6, 9 ЭТАЖ, НЕТ НАПОРА ХВС, 
ПЕРИОДИЧЕСКИ ИЗ КРАНА ХВС ЛЬЕТСЯ 
КИПЯТОК. 

11.12.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

01.09.2023 4   ПАРАДНАЯ № 1 , УСТАНОВКА 
ОТСЕКАЮЩИХ КРАНОВ НА РАДИАТОРЫ 
Ц.О. СОЗВОНИТЬСЯ. 

11.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

01.09.2023 45   ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 1 , В 
ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ 
КАНАЛИЗАЦИИ. ПРОВЕРИТЬПОДВАЛ НА  
ПРОТЕЧКУ ОБЩЕДОМОВОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ (ВДУГ СОРВАЛО 
ЗАГЛУШКИ). 

11.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

01.09.2023 169   ПАРАДНАЯ № 3 ,   ПРОТЕЧКА - ПО 
КУХОННОМУ СТОЯКУ КАПАЕТ ВОДА.  
(ОТКЛЮЧЕНЫ ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ - 
НИЖНЯЯ ЗОНА ХВС, ЦИРКУЛЯЦИЯ ГВС. 
ЧАСТИЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ, 
САНЭПИДНОРМЫ НЕ НАРУШЕНЫ - ПО 
САНУЗЛУ ХВС ЕСТЬ) 

14.09.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

01.09.2023 441 ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ ОТСУТСТВУЕТ 
ХВС. 

07.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 
Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

31.08.2023 514 ПАРАДНАЯ №7, 9 ЭТАЖ, В ЛИФТОВОМ 
ХОЛЛЕ ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА. 

06.09.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

30.08.2023 306   ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 14 , 
КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - ТЕМНО, ПЕРЕГОРЕЛА 
ЛАМПОЧКА ( ХОЛЛ ЗАПЕРТ, НАБРАТЬ КВ. 
306 ПО ДОМОФОНУ, ЧТОБЫ ОТКРЫЛИ 
ХОЛЛ - У КВАРТИРЫ НЕ РАБОТАЕТ 
ДВЕРНОЙ ЗВОНОК) 

31.08.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

30.08.2023 148  ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 14 - В САНУЗЛЕ 
ПОДТЕКАЕТ СОЕДИНЕНИЕ УНИТАЗА С 
ФАНОВОЙ ТРУБОЙ. НА ПЕРВУЮ 
ПОЛОВИНУ ДНЯ ИЛИ СОЗВОНИТЬСЯ. 

11.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

30.08.2023 157   КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ РАДИАТОРА 
(СРОКИ, ЦЕНЫ). НА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 
ДНЯ ИЛИ СОЗВОНИТЬСЯ 

11.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



28.08.2023 196 ПАРАДНАЯ № 3 ,  ЭТАЖ № 8 ,   ПРОТЕЧКА 
ВНУТРИКВАРТИРНАЯ  - ТЕЧЕТ В САНУЗЛЕ. 

28.08.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

26.08.2023 99 ПАРАДНАЯ № 2 -  ТЕЧЬ РАДИАТОРА. 28.08.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

26.08.2023 330 В ХОЛЛЕ ПЕРВОГО ЭТАЖА БЕГАЮТ 
ТАРАКАНЫ. 

28.08.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

26.08.2023 330 ПАРАДНАЯ № 5,  ЭТАЖ № 3, НЕ 
ВЫПОЛНЕНА ПО ГРАФИКУ ВЛАЖНАЯ 
УБОРКА. 

28.08.2023   

25.08.2023 302 ЗАМЕНА РАДИАТОРА В КОМНАТЕ. 28.08.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

25.08.2023 396 ПАРАДНАЯ №6, 1 ЭТАЖ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 
САНТЕХНИКА, ЗАМЕНИТЬ ОТОПИТЕЛЬНУЮ  
БАТАРЕЮ НА КУХНЕ. 

11.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

24.08.2023 530 ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 12 , 
ОТСУТСТВУЕТ  ГВС ПО КУХОННОМУ 
СТОЯКУ -  ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА 

25.08.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

24.08.2023 257 ПАРАДНАЯ № 4,  ЭТАЖ № 5, ЗАЛИТИЕ 
ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ. 

11.09.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

23.08.2023 467 ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 15 - ЗАРЖАВЕЛ 
ОТСЕЧНОЙ КРАН. СОЗВОНИТЬСЯ 

25.08.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

23.08.2023 394 Во время моего отсутствия по вине 
управляющей компании случилась авария: 
при сильном ливне был залит 
электрический щиток и сгорели счетчики 
электроэнергии на две квартиры. Щиток 
заливается ЕЖЕГОДНО и не по разу. 
Управляющая компания на ситуацию не 
реагирует. Сейчас Требуется установить 
петлю для счетчика, чтобы можно было 
заказать установку нового. Акт об аварии 
выдан на кВ 395, моя квартира соседняя, 
акта не получила, так как была за 
рубежом. 
Создана на основании письменного 
обращения №1562-8/2023 от 21.08.23 

24.08.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

21.08.2023 482 ПАРАДНАЯ № 7  -  ХОЛОДНОЕ 
ПОЛОТЕНОСУШИЛО. В ВАННОЙ ИЗ КРАНА 
ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА. 

22.08.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

21.08.2023 235 УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ГВС (2 ШТ.) И ХВС 
(2 ШТ.) 

22.08.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

19.08.2023 517 ПАРАДНАЯ № 7,  ЭТАЖ № 9, 
КОНСУЛЬТАЦИЯ САНТЕХНИКА. 

22.08.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



18.08.2023 401  ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 2 , ПРОТЕЧКА 
ВНУТРИКВАРТИРНАЯ , В САНУЗЛЕ НУЖНА 
ЗАМЕНА МАНЖЕТЫ 

21.08.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

18.08.2023   ПАРАДНАЯ № 3 - ЗАМЕНА СТОЯКА ХВС ПО 
САНУЗЛУ (кв. 232 - кв. 237) С 
ОТКЛЮЧЕНИЕМ ХВС ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ С 10 
ПО 16 ЭТ И НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС С 1 ПО 10 
ЭТ. ПО КУХОННЫМ СТОЯКАМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЕСТЬ. 

22.08.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

18.08.2023 479   ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 2 , ПО НОЧАМ, 
С ВЕЧЕРА, ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ 
ХОЛОДНАЯ ВОДА, СТОЯК ГВС ХОЛОДНЫЙ. 

21.08.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

18.08.2023 401  ПАРАДНАЯ № 6 ,  ЭТАЖ № 2 ,   ПРОТЕЧКА 
ВНУТРИКВАРТИРНАЯ  , В САНУЗЛЕ НА 
ПОЛУ ВОДА, ОТКУДА ТЕЧЕТ, НЕ ПОНЯТНО. 
ДОМОФОН РАБОТАЕТ, ДОМА ДЕД. 

21.08.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

17.08.2023 140 ПАРАДНАЯ № 2,  ЭТАЖ № 13, ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРКА НА ЭТАЖЕ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ 
ПОЖАРНОГО КРАНА. 

21.08.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

17.08.2023 110  ПАРАДНАЯ № 2 ,  ЭТАЖ № 7   , ЗАЛИТИЕ 
ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ . 

18.08.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

16.08.2023 163  ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 2 ,  ЗАСОР 
ОБЩЕДОМОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ  - ВСЁ 
ЛЬЁТСЯ ЧЕРЕЗ УНИТАЗ.  
 . 

22.08.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

14.08.2023 550 ПАРАДНАЯ № 7 , ОТСУТСТВУЕТ  ГВС ПО 
КУХОННОМУ СТОЯКУ -  ГВС ИДЕТ 
ХОЛОДНАЯ, ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
СИСТЕМА ЗАВОЗДУШЕНА. 

21.08.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

14.08.2023 145  ПАРАДНАЯ № 2 -  ПРАКТИЧЕСКИ 
ОТСУТСТВУЕТ ХВС, ДАВЛЕНИЕ ПОЧТИ НА 
НУЛЕ ,  ХОЛОДНАЯ ВОДА ТЕЧЕТ 
ТОНЕНЬКОЙ СТРУЙКОЙ. 

21.08.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

14.08.2023 149  ВТОРЫЕ СУТКИ ПРОБЛЕМЫ С ХОЛОДНОЙ 
ВОДОЙ - КОГДА ЭТО ПРЕКРАТИТСЯ 
НЕИЗВЕСТНО, В ОБЪЯВЛЕНИЯХ НЕТ 
ПРАВДИВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

21.08.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

13.08.2023 149 ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 15 -  
ОТСУТСТВУЕТ ХВС. 

14.08.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

12.08.2023 295  ПАРАДНАЯ № 4 ,  ЭТАЖ № 12 ,  ПРОТЕЧКА 
ВНУТРИКВАРТИРНАЯ - ТЕЧЁТ ТРУБА ГВС. 
НУЖЕН САНТЕХНИК НА 14.08.23г с 10 до 
11, ИЛИ СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ 
ВРЕМЕНИ. (от аварийного отказался, не 
дома) 

24.08.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

12.08.2023 539 ПАРАДНАЯ № 7 - У ГЛАВНОГО ВХОДА 
ОТВАЛИЛСЯ ЗАМОК ОТ ПАНДУСА ДЛЯ 
КОЛЯСОК (ЗАМОК ДЕРЖАЛ ПАНДУС В 
ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ). ПАНДУС 
ВАЛЯЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ , МЕШАЕТ ЖИЛЬЦАМ 
ПРОХОДИТЬ. 

14.08.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

10.08.2023 461 ПАРАДНАЯ № 6, ТЕЧЬ РАДИАТОРА. 
СОЗВОНИТЬСЯ. 

21.08.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



08.08.2023 446 ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 11,  ЗАМЕНА 
СТОЯКА НА КУХНЕ. 

21.08.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

08.08.2023 533 С КРЫШИ СВИСАЕТ ВЕРЕВКА С 
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНОЙ, КОЛОТИТ 
ПО СТЕНЕ, НЕ ДАЕТ СПАТЬ. 

10.08.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

08.08.2023   ПАРАДНАЯ № 7,  ЭТАЖ № 12, МУСОРНЫЙ 
ХОЛЛ  - ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА. 

21.08.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

07.08.2023 527  ПАРАДНАЯ № 7  -  КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО 
СМЕСИТЕЛЮ И СЧЕТЧИКУ ХВС 
(ВОЗМОЖНО ОН НЕ РАБОТАЕТ И НУЖНА 
ЗАМЕНА). СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В 
ПОМЕЩЕНИЕ. 

09.08.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

07.08.2023 137  ИСКРИТ РОЗЕТКА. ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК. 
СОЗВОНИТЬСЯ. 

08.08.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

07.08.2023 330 В ПАРАДНОЙ № 5 , НА 1 И 2 ЭТАЖАХ В  
КВАРТИРНЫХ ХОЛЛАХ НЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ПО 
ПРАВОЙ СТОРОН СВЕТИЛЬНИКИ НЕ ГОРЯТ. 
ПРОВЕРИТЬ ДРУГИЕ ЭТАЖИ. 

08.08.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

07.08.2023 29 НУЖНА ЗАМЕНА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ, 
СИФОНА И ПР. СОЗВОНИТЬСЯ. 

09.08.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

04.08.2023 539 ПАРАДНАЯ № 7 ,  ЭТАЖ № 14 ,    
КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ  - ПЕРЕГОРЕЛА 
ЛАМПОЧКА , НЕ РАБОТАЮТ СВЕТИЛЬНИКИ    
(ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ. РЕМОНТ 
СВЕТИЛЬНИКА). 

08.08.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

03.08.2023 395 КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА О 
ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА К 
УСТАНОВКЕ. 

08.08.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

03.08.2023 87 ПАРАДНАЯ №2, 2 ЭТАЖ, НЕ РАБОТАЕТ 
СПУСК ВОДЫ В УНИТАЗЕ, НЕ ПОСТУПАЕТ 
ВОДА,  

07.08.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

02.08.2023 533 СЛОМАНО КРЕПЛЕНИЕ ПАНДУСА У 7 
ПАРАДНОЙ. 

04.08.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

01.08.2023 54 КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, МОРГАЕТ  ЛАМПОЧКА 
ПОВТОРНОЕ  ОБРАЩЕНИЕ 

02.08.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

01.08.2023 320 ПАРАДНАЯ № 5,  ЭТАЖ № 1, КВАРТИРНЫЙ 
ХОЛЛ - ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА. 

02.08.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

01.08.2023 330 ПАРАДНАЯ № 5,  ЭТАЖ № 3, ЛИФТОВОЙ И 
КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛЫ - ПЕРЕГОРЕЛИ 3 
ЛАМПОЧКИ. 

02.08.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

31.07.2023 320  ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 1 , 
КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - ПЕРЕГОРЕЛА 
ЛАМПОЧКА, НЕ РАБОТАЕТ "ПАТРОН" , В 
ХОЛЛЕ ТЕМНО. ДВЕРЬ В КВАРТИРНЫЙ 
ХОЛЛ ЗАПЕРТА, СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ 
ДОСТУПА 

02.08.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 



31.07.2023 54   ПАРАДНАЯ № 1 ,  ЭТАЖ № 11 ,    
КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ   - ПЕРЕГОРЕЛА 
ЛАМПОЧКА , В ХОЛЛЕ ТЕМНО. ДВЕРЬ В 
КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ ЗАПЕРТА, 
СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА    (ЗАМЕНА 
ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ. РЕМОНТ 
СВЕТИЛЬНИКА). 

02.08.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

28.07.2023 517 ПАРАДНАЯ № 7,  ЭТАЖ № 9, КВАРТИРНЫЙ 
ХОЛЛ, МОРГАЕТ ЛАМПОЧКА. 

31.07.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

27.07.2023 513 ,  ПАРАДНАЯ № 7 ,  ЭТАЖ № 8 ,   
МУСОРНЫЙ ХОЛЛ  - НЕТ ОСВЕЩЕНИЯ, 
ЛАМПА РАЗБИТА   (ЗАМЕНА ЛАМП 
ОСВЕЩЕНИЯ. РЕМОНТ СВЕТИЛЬНИКА). 

31.07.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

27.07.2023 112   -   ТЕЧЕТ ГОФРА НА КУХНЕ. СОЗВОНИТЬСЯ 
УТРОМ. 

01.08.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

27.07.2023 124  ПАРАДНАЯ № 2. ЭТАЖ № 10 - НА 
ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАПАХ ХИМИИ, 
РАЗБИТЫ : ПОЖАРНЫЙ ЩИТ, ДВЕРИ НА 
ПЕРЕХОДНОЙ БАЛКОН И В ЛИФТОВОЙ, 
МУСОРНЫЙ ХОЛЛЫ. АКТ ХУЛИГАНСТВА И 
ВАНДАЛИЗМА. 

31.07.2023 Начальник участка:  
Чукарин Александр 
Васильевич 
Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 
Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 

26.07.2023 517 ПАРАДНАЯ №7, 9 ЭТАЖ, В КВАРТИРНОМ 
ХОЛЛЕ МЕЖДУ КВ. 517 И 518 МИГАЕТ 
ЛАМПОЧКА. 

31.07.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

24.07.2023 366 ПАРАДНАЯ № 5,  ЭТАЖ № 11, ЛИФТОВОЙ 
ХОЛЛ - СЛЕВА ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА. 

27.07.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

23.07.2023 198  ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 9 - В ЭТАЖНОМ 
ЭЛЕКТРОЩИТЕ ШУМ И ТРЕСК, ПОСТОЯННО 
ОТКЛЮЧАЕТСЯ РУБИЛЬНИК И 
ОБЕСТОЧИВАЕТСЯ КВАРТИРА. 

27.07.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

21.07.2023 128 ОТСУТСТВУЕТ ОСВЕЩЕНИЕ У КВ.127-128 НА 
10 ЭТАЖЕ 

27.07.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

21.07.2023 15 ПРИВЕСТИ В НАДЛЕЖАЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
МОП ПРИ ВХОДЕ В ПАРАДНУЮ №1. 

07.08.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

21.07.2023 543 ПАРАДНАЯ №  7, ЭТАЖ №   14,   ТЕЧЬ 
ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЯ. 

24.08.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

20.07.2023 213 ПАРАДНАЯ № 3,  ЭТАЖ № 12, В БАЧОК 
УНИТАЗА НЕ ПОСТУПАЕТ ВОДА. 

26.07.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

20.07.2023 268 ПАРАДНАЯ № 4,  ЭТАЖ №  7,  ЗАСОР 
МУСОРОПРОВОДА. 

21.07.2023 Дворник:  
Умаров Икром 

19.07.2023 302  ПРОВЕСТИ ОСМОТР РАДИАТОРА 
ОТОПЛЕНИЯ, ЖЕЛАТЕЛЬНО 20.07.23г  с 9 
до 12. СОЗВОНИТЬСЯ 

26.07.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 



19.07.2023 316 ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 1 - НЕ РАБОТАЕТ 
ПЛАФОН (У ЛИФТА) , ПЕРЕГОРЕЛА 
ЛАМПОЧКА. 

27.07.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

17.07.2023 445 НЕКАЧЕСТВЕННО УСТАНОВЛЕНА 
СКАМЕЙКА У ПАРАДНОЙ №6- 
НЕВОЗМОЖНО СИДЕТЬ. 

31.07.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

17.07.2023 445 В ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ НА 11 ЭТАЖЕ В 6 
ПАРАДНОЙ РАЗРУШЕН ШТУКАТУРНЫЙ 
СЛОЙ НА ПОТОЛКЕ, ТРЕЩИНЫ. 

19.07.2023 Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 
Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

14.07.2023 184 ПОДТЕКАЕТ БАЧОК УНИТАЗА. 19.07.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

14.07.2023 88 ОТСУТСТВУЕТ ОСВЕЩЕНИЕ НАД ВХОДНОЙ 
ДВЕРЬЮ ИЗ ЛИФТОВОГО ХОЛЛА В 
КВАРТИРНЫЙ. 

19.07.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

14.07.2023 88 В ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ НА 2-М ЭТАЖЕ ТЕКУТ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ БАТАРЕИ. 

01.08.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

14.07.2023 143 ПАРАДНАЯ №2, НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ В 
ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ СИЛЬНО ШУМЯТ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ БАТАРЕИ. 

19.07.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

14.07.2023 266 ЗАМЕНА ДВУХ РАДИАТОРОВ 19.07.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

14.07.2023 76 СЛАБЫЙ НАПОР ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ 
ВОДЫ, ТЕЛ. 8 9219241490. 

19.07.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

13.07.2023 360 ОТСУТСТВУЕТ ОСВЕЩЕНИЕ В КВАРТИРНОМ 
ХОЛЛЕ НА 9 ЭТАЖЕ В 5 ПАРАДНОЙ. 

19.07.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

12.07.2023 306 ПАРАДНАЯ № 4,  ЭТАЖ № 14, ПОДТЕКАЕТ 
ТРУБА У СЧЕТЧИКА ХВС. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ПОЗВОНИТЬ. 

19.07.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

12.07.2023 359 ПАРАДНАЯ № 5,  ЭТАЖ № 9, КВАРТИРНЫЙ 
ХОЛЛ - ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПА ДНЕВНОГО 
СВЕТА. 
ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 17.07.2023. 

18.07.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 
Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

12.07.2023 88 ПАРАДНАЯ № 2,  ЭТАЖ № 2,  КВАРТИРНЫЙ 
ХОЛЛ - ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПА ДНЕВНОГО 
СВЕТА. 

19.07.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

11.07.2023 15  ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПАРАДНОЙ (РЕМОНТ 
СТУПЕНЕЙ ЛЕСТНИЦЫ, ШТУКАТУРНОГО 
ПОКРЫТИЯ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ПОКРАСКОЙ). 

11.10.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

10.07.2023 300 ПАРАДНАЯ №4, 13 ЭТАЖ, В КВАРТИРНОМ 
ХОЛЛЕ ЗАМЕНИТЬ ЛАМПУ ДНЕВНОГО 
СВЕТА, МИГАЕТ,  

11.07.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 



10.07.2023 344 ПАРАДНАЯ №5, 6 ЭТАЖ, ВОЗЛЕ ЛИФТОВ 
ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПА, ОДНОЙ НЕТ. 

11.07.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

10.07.2023 154 НУЖНА ЗАМЕНА ВЕНТИЛЕЙ НА 
РАДИАТОРАХ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НУЖНА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ САНТЕХНИКА КАКИЕ  
ВЕНТИЛИ КУПИТЬ). СОЗВОНИТЬСЯ БУДУТ 
ДОМА 11.07.23Г. С 9ДО 13 ЧАСОВ. 

12.07.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

09.07.2023 42 ИСПРАВИТЬ ВХОДНУЮ ДВЕРЬ В КВАРТИРУ. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ПЛАТНОЙ УСЛУГЕ. 

12.07.2023 Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 

08.07.2023 472 ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 16,  ПО СТЕНЕ В 
КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ ТЕЧЕТ ВОДА. 

10.07.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

08.07.2023 84 ЭТАЖ № 2 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ - С 
РАДИАТОРА ТЕЧЕТ ВОДА, УЖЕ ПРИЛИЧНАЯ 
ЛУЖА. ЖИЛЕЦ ДРУГИЕ ЭТАЖИ НЕ 
ОСМАТРИВАЛ. 

11.07.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

07.07.2023 550 ПАРАДНАЯ № 7 ,  ПОСЛЕ ЗАПУСКА 
СИСТЕМЫ ГВС - ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ 
ГВС ТЕМПЕРАТУРА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ, СИСТЕМА 
ЗАВОЗДУШЕНА. 

10.07.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

07.07.2023 154 НУЖНА ЗАМЕНА ВЕНТИЛЕЙ НА 
РАДИАТОРАХ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НУЖНА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ САНТЕХНИКА КАКИЕ 
ВЕНТИЛИ КУПИТЬ) СОЗВОНИТЬСЯ. БУДУТ 
ДОМА 10.07  С 9 ДО 15. 

12.07.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

07.07.2023 143 ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ 
ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ 
ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ. 

12.07.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

06.07.2023 407 ЗАСОР В УНИТАЗЕ, НЕ УХОДИТ ВОДА, 
РЕМОНТ УНИТАЗА . 

12.07.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

06.07.2023 17 ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДОЛГО ИДЕТ 
РЖАВАЯ ВОДА. 

12.07.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

06.07.2023 143 ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ 
ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ 
ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ. 

12.07.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

06.07.2023 519 ПОДТЕКАЕТ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ., 
ПРОИСХОДИТ ШИПЕНИЕ. ТЕЛ. 8 
9811458346 

12.07.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

06.07.2023 246 ОТСУТСТВУЕТ ХВС НА КУХНЕ. 12.07.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

06.07.2023 10 ОТКЛЮЧИТЬ СТОЯК ГВС (НЕНАДОЛГО, 
СВОЙ МАСТЕР БУДЕТ МЕНЯТЬ 
ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ).   

12.07.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

05.07.2023 402 Топит вышерасположенная квартира  907. 
Перекрыт отсекающий кран подачи ХВС, 
со слов заявителя- необходима замена 
шланга. 

10.07.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



05.07.2023 298 Засор квартирной  канализации. Был 
сантехник  06.07.23г. в 11.05, нет никого 
дома, на телефонные звонки не отвечает. 

12.07.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

05.07.2023 142 Установить лампочку в квартирном холле 07.07.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

04.07.2023 447 ПАРАДНАЯ № 6,  ЭТАЖ № 11, 
КОНСУЛЬТАЦИЯ САНТЕХНИКА. 

07.07.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

04.07.2023 101 ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 5, 
КОНСУЛЬТАЦИЯ САНТЕХНИКА. 
СОЗВОНИТЬСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО. 

06.07.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

03.07.2023 158 Добрый день. В прошлом году подавала 
заявку на герметизацию стыков стеновых 
панелей. Мне сделали, но в этом году всё 
облезло как будто и не делали. 
Технологию производства работ при этом 
не соблюдали: старый слой мастики 
стищен не был, вскрытие не 
производилось (хотя в заявлении я 
просила), да ещё и мастику разводили, не 
мазали, а красили фасад. Прошу по 
гарантии переделать стыки и 
предоставить фотофиксацию скрытых 
работ, что швы вскрывались и счищались. 
И прошу включить в план штукатурку 
фасада, плитка местами взбухла и 
протекает. 
Создана на основании письменного 
обращения №1296-6/2023 от 30.06.23 

04.07.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

03.07.2023 158 Добрый день. В прошлом году подавала 
заявку на герметизацию стыков стеновых 
панелей. Мне сделали, но в этом году всё 
облезло как будто и не делали. 
Технологию производства работ при этом 
не соблюдали: старый слой мастики 
стищен не был, вскрытие не 
производилось (хотя в заявлении я 
просила), да ещё и мастику разводили, не 
мазали, а красили фасад. Прошу по 
гарантии переделать стыки и 
предоставить фотофиксацию скрытых 
работ, что швы вскрывались и счищались. 
И прошу включить в план штукатурку 
фасада, плитка местами взбухла и 
протекает. 
Создана на основании письменного 
обращения №1299-6/2023 от 30.06.23 

04.07.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

03.07.2023 525  ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
НОРМЕ -  ТРЕТЬИ СУТКИ ПО КУХОННОМУ 
СТОЯКУ ГВС ИДЕТ ЕЛЕ ТЕПЛАЯ ВОДА (В 
ВАННОЙ ИДЕТ ГОРЯЧАЯ). 

06.07.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



02.07.2023   ПАРАДНАЯ №5. ЗАЯВКА ПОСТУПИЛА ОТ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА 
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИБЫТИЯ  
ДЕЖУРНОГО ЭЛЕКТРИКА, Т.К. 
ПРОИЗОШЛО ЗАМЫКАНИЕ В ЭЛ.ЩИТКАХ 
ВСВЯЗИ С ПРОТЕКАНИЕМ. (ДИСПЕТЧЕР 53 
ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ НУЖДИНА). 
(ПАРАДНАЯ №5, 16 ЭТАЖ, ОБЕСТОЧЕНЫ 
ДВЕ КВАРТИРЫ, ПРОБЛЕМА В ЛИВНЕВКЕ, 
ТЕЧЕТ С ЧЕРДАКА). 

03.07.2023 Электрик:  
Назаров Сергей 
Николаевич 

02.07.2023 550 КУХНЯ, ИЗ КРАНА ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ 
ВОДА. 

06.07.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

01.07.2023   ПАРАДНАЯ № 7, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС И ХВС С 
1 ПО 16 ЭТАЖ. 

04.07.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

01.07.2023 479 ПОТЕК СТОЯК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В 
САНУЗЛЕ. 

06.07.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

30.06.2023 140 2 пар. 13 эт. кв. холл. Нет освещения. 
ОТСЕЧКА. ДМФ работает. 

04.07.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

29.06.2023 153 На переходн. балконе  на черн. лестницу 
во 2 пар. на 15 эт. отслоение плитки, вода 
затекает в кварт. 

  Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 
Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

29.06.2023 287 Закрепить пандус в 4 пар. на 1 эт.аже. 03.07.2023 Плотник:  
Умаров Икром 
Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

29.06.2023 40 Нет ХВС. Отмена 29.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

28.06.2023 174 В туалете на стояке ХВ из под бандажа 
капает вода 

29.06.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

28.06.2023   Пар.7 этаж 16 В кварт. коридоре под 
ящиком с пож.шлангами сыро (видимо 
натекло во время грозы) 

29.06.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

26.06.2023 224 Составить акт о протечке от 25/06. 
Предварительно позвонить. 

29.06.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

26.06.2023 539 7 пар. 14 эт. Забит мус./провод. 27.06.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

26.06.2023 82 2 пар. Установить решетки на вентиляц. 
шахте ( на крыше или чердаке). Падают 
птицы. 

29.06.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 



26.06.2023 275 Консультация электрика. 29.06.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

26.06.2023 477 Капает с радиатора на кухне. 28.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

26.06.2023 490 Не работает отсек. кран.Сгнило 
соединение. Повтор. ПОДАЮТ В СУД. 

28.06.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

25.06.2023 77 Мокрая стена между квартирами 28.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

25.06.2023 511 Обесточена розетка от эл.плиты. Отсечка, 
связь через дмф 

29.06.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

24.06.2023 178 В 3 парадной выше 7 этажа ведутся 
строительные рабоыты (уже 4 дня):  1. 
нарушение режима тишины; 2. от работ 
строительная грязь в лифте, у входной 
двери на 1 этаже; 3. грубят 

30.06.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

24.06.2023 162 Под окном на 1 этаже вентиль крана для 
полива  находится на улице, поэтому его 
открывают все кому угодно. Необходимо 
установить  задвижку  внутри дома. 

29.06.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 
Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

24.06.2023 400 Парадная 6. Этаж 2. Лестничная площадка. 
Шум в радиаторе отопления. 

28.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

24.06.2023 425 Парадная 6. Этаж 7. Лестничная площадка. 
Шум в радиаторе отопления. 

26.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

23.06.2023 521 Ванна. Замена обвязки. 28.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

22.06.2023 358 Нет света возле квартиры в 5 пар. на 9 эт. 
Отсечка открыта 

23.06.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

22.06.2023   Прокачка отопительной системы Ц,О в 3, 
4, 5 пар. 

26.06.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

22.06.2023 165 Замена ванны 23.06.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

22.06.2023 33 Не опломбирован счетчик ГВС, куда 
обращаться она не знает 

29.06.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

21.06.2023 436 Установка батареи 26.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



21.06.2023 374 Составить акт о протечке и 
отремонтировать  потолок. 
Рекомендовано дать заявку гл.инженером 

10.07.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

21.06.2023 521 Консультация с/т. 22.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

20.06.2023 374 Заливает сверху  кв. 379 в с/у. 21.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

20.06.2023 520 7 пар. 10 эт. Предбан. в кв. холл. 
Перегорела лампа. 

29.06.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

20.06.2023   15.20 5 пар. ОТКЛЮЧЕНО ХВС верхняя 
зона, ГВС 1-16 эт.  с/у. 

21.06.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

20.06.2023 388 5 пар. 15 эт. лифт.холл.  Не горит свет. 20.06.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

20.06.2023 44 1 пар. 9 эт. кв. холл. Нет освещения. 
ОТСЕЧКА. ДМФ работает. 

21.06.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

20.06.2023 446 Требуется замена стояка на кухне ( 
аварийное состояние). 

21.06.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

20.06.2023 390 5 пар. 15 эт. л/холл. Не горит свет. 20.06.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

19.06.2023 416 Кухня. Засор канализационного слива. 21.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

19.06.2023   Парадная 1. Отключение ГХВС (по заявке 
кв. 48). 

21.06.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

19.06.2023 436 Комната. Замена рад./отопления. 06.07.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

19.06.2023 143 2 пар. 13 эт. предбан. Перегорела лампа. 
Проверить проводку. ДМФ и звонок не 
работают.  

20.06.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

17.06.2023 226 Подтек. кран на кухне перед в.с/чет 21.06.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

17.06.2023 104 В бол.комнате потекли 2 батареи 21.07.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

16.06.2023 199 Консульт. сантехника. Дмф нет, отсечка, 
желат. позвонить 

21.06.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 



16.06.2023   Отключ. стояков ГХВС по 48 кварт. в 1 пар, 
кухня, ХВС - верхная зона, ГВС - весь стояк. 

19.06.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

16.06.2023 48 Переустановка отсек. крана ХВС 19.06.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

15.06.2023 70 Парадная 1. Этаж 15. Забит мусоропровод. 19.06.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

15.06.2023 517 Парадная 7. Этаж 9. Квартирный холл. Не 
горит длинная лампа. Связь тел.//дмф. 
Отсечка, звонка нет. 

20.06.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

14.06.2023 379 Замена канализации в сан/ узле 21.06.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

12.06.2023 151 Забилась раковина на кухне 14.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

12.06.2023 472 Замена лампы в квар.коридоре (звонить 
по домофону) 

14.06.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

12.06.2023 411 замена лампы а кварт. корид. (хозяева 
дома до 13 час. откроют дверь в коридор) 

14.06.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

11.06.2023 409 6 пар. 3 эт. л/холл. Перегорели 2 лампы. 
Вход к кв./холлу. Нет освещения. 

14.06.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

11.06.2023 501 Протечка по халатности из кв. 506 15.06.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

11.06.2023 436 6 пар. 9 эт. Забит мус./провод. 14.06.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

11.06.2023   Парадная 6. Слив стояка ЦО (мус.провод). 19.06.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

11.06.2023 419 Парадная 6. Этаж 5. Мусоропровод. 
Сильно течет радиатор отопления. 

14.06.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

09.06.2023 446 Замена шарового крана на ГВС, отключен 
весь стояк 

14.06.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

08.06.2023 446 Капает под счетч.ГВС 14.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

08.06.2023 41 Нет ГВС на кухне 14.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



08.06.2023 165 Замена квартирной канализации. 
Установка унитаза. Замена квартирной 
разводки. 

09.06.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

07.06.2023   Парадная 1. Отключение ГВС. Время с 
09:15 до 10:00. 

08.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

07.06.2023 13 Кухня. Замена отсекающего крана. 14.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

06.06.2023 123 Замыкает в розетках  после залития. 
Требуется проверка электрика. 

08.06.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

05.06.2023 42 Закрепить эл.розетку на кухне 06.06.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

04.06.2023 13 Сломан выключатель в комнате. 06.06.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

04.06.2023 13 Течет труба под раковиной на кухне 
Повтор 

14.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

04.06.2023   Слив стояка отопления по 548 кварт. в 7 
пар., комната;  для замены радиатора 
самими жильцами 

05.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

04.06.2023 146 Убраться возле квартир.во 2 пар. на 14 эт. 08.06.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

02.06.2023 436 Подкапыв. батарея в средней комн. 08.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

02.06.2023   Отключ. стояка ХВС по кварт. № 264, 4 
пар., сан/узел, нижняя зона. для замены 
стояка. 

05.06.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

02.06.2023 264 Замена стояка ХВС в сан/узле 05.06.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

02.06.2023   Отключ. стояка ГВС по кварт. № 165, 
ванная, нижняя зона,  для замены 
пол/сушителя. 

05.06.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

02.06.2023   Отключ. стояка ХВС по 203 кварт, 3 пар. , 
сан/узел, верхняя зона, ГВС с 1 по 16 эт. 
для замены стояка 

05.06.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

02.06.2023 165 Замена пол/ сушителя 05.06.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

02.06.2023 203 Замена стояка ХВС в сан/узле 05.06.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 



02.06.2023 550 Из ГВС течет ХВС, . Дома не будет. 05.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

01.06.2023 24 ГВС низкая t (кухня). Предварительно 
позвонить. 

05.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

01.06.2023 13 Подкапывает труба под раковиной на 
кухне. 

08.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

01.06.2023   12.40 5 пар. ОТКЛЮЧЕНО ГВС И 
ХВС.Замена канализации в с/у. 

05.06.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

31.05.2023   Промывка системы теплоснабжен.( по 
графику) 

05.06.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

31.05.2023 203 Замена двух радиаторов. 01.06.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

31.05.2023 424 Подкап. радиатор в комнате. 02.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

31.05.2023   6 и 7 парадн. ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС (по линии 
ГУП ТЭК авария на трубопроводе) 

01.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

31.05.2023   Телефоногр.№283 по линии  ГУП ТЭК 6 И 7 
парадн. предоставить доступ к задвижкам  
в подвале. И откл ГВС. 

01.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

30.05.2023 375 Счетчик ГВС. Подтекает соединение. 01.06.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

30.05.2023   Парадная 1. Отключение ХВС, нижняя зона 
(замена стояка / кухня кв. 37). 

01.06.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

30.05.2023 535 Замена отсекающего кран на стояке ГВС и 
замена разводки. 

01.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

29.05.2023 158 Засор канализации. Дома не будет. 05.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

29.05.2023   1 пар. 11-16 эт. ч/л. Нет освещения. 
Вырваны провода. 

31.05.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

29.05.2023   2 пар. 8-16 эт. ч/л. Нет освещения. 
Вырваны провода. 

31.05.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

29.05.2023 479 7 пар. Залито красной жидкостью г/л, 1 эт. 
и выход на улицу. 

31.05.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 



29.05.2023   7 пар. 11.20 ОТКЛЮЧЕНО ГВС по кв. 535 01.06.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

29.05.2023 165 Консультация с/т.   Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

29.05.2023 374 Замена стояка канализации в с/у. 05.06.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

29.05.2023 203 Консульт. по замене радиатора 30.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

28.05.2023 493 Забит мус/провод в 7 пар. на 4 - 5 эт. 29.05.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

27.05.2023 530 По горяч.крану идет холодн.вода. 29.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

27.05.2023   ГВС. Подвал 6 и 7 парадн. Отключение ГУП 
ТЭК. Требуется доступ к задвижкам. 

29.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

26.05.2023 543 Парадная 7. Этаж 14. Нет ГВС в квартире. В 
2-х стояках идет холодная вода. 

30.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

26.05.2023 201 Парадная 3. Этаж 1. Лифтовой холл. 
Разбиты напольные плитки. 

30.05.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

26.05.2023   Парадная 3. Отключение ГВС (заявка кв. 
215 - замена отсек.кранов). 

01.06.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

26.05.2023   ГВС. Отключение ГУП ТЭК. Аварийные 
работы. 

29.05.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

26.05.2023 497 Замена отсекающего крана пол./сушителя. 14.08.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

25.05.2023   4 пар. ОТКЛЮЧЕНО ГВС 1-16 эт. 26.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

25.05.2023 330 Ремонт смесителя. 30.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

25.05.2023 215 Замена амер. п/с. Замена стояк. крана ГВС. 30.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 



25.05.2023 258 Замена п/с. 30.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

25.05.2023 497 Капает с вентиля около п/с. ОТСЕЧКА. 
ДМФ не работает. Звонок работает. 

29.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

25.05.2023 535 Консультация с/т. Подтекает стояк ГВС в 
ванной. 

29.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

25.05.2023 158 Доброе утро. 
По причине неработающих лифтов, 
пришлось спускаться пешком. Лестница не 
убиралась больше года: на полу кучи 
говна, лужи мочи, мусор, разбиты стёкла в 
дверях. Приведите, пожалуйста, лестницу 
в надлежащее состояние. 
Создана на основании письменного 
обращения №1086-5/2023 от 25.05.23 

26.05.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

25.05.2023 146 Грязно на черн. лестнице во 2 пар. 25.05.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

25.05.2023 215 Подтекает пол/сушитель на соединении 26.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

25.05.2023 137 Очень грязно на черной лестнице во 2 пар. 25.05.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

25.05.2023 147 Не работают оба лифта во 2 пар. Дана 
заявка в лифт. слудбу. 

25.05.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

24.05.2023 535 Течет стояк ХВС 29.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

24.05.2023 335 Установка рем. обоймы в кухне 25.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

23.05.2023 330 Консультация сантехника (неисправен 
смеситель). 

25.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

23.05.2023   Парадная 6. Отключение ХВС, нижняя 
зона; ГВС откл. циркуляции (замена стояка 
ХВС в кв. 402).  Аварийный стояк ХВС, 
межэтажное соединение. Сообщение в 
ГУЖА, объявление вывешено. 

25.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 
Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

22.05.2023 402 Замена стояка. 24.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



22.05.2023   13.15  1 пар. ОТКЛЮЧЕНО ГВС на кухне. 23.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

22.05.2023 71 Замена радиатора . 23.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

22.05.2023 1 Подтек. смеситель в ванной. 24.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

22.05.2023 456 Плохо работает слив унитаза. 24.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

22.05.2023 331 Подкап. около фанов. трубы под потолком 
на кухне.(требуется доступ в 336 кв-ру) 

24.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

22.05.2023 330 Нет света в кв-ре. Связь по телеф. 22.05.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

21.05.2023   2 парад. ОТКЛЮЧЕНИЕ ХВС нижн. зона 
кухня.Замена отсек. крана.( кв. 82) 

23.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

21.05.2023 82 Требуется замена отсек. крана. 23.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

21.05.2023 374 Требуется замена фановой трубы в 
сан/узле. 

24.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

21.05.2023 374 В сан/узле течет фановая труба. 23.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

21.05.2023 264 Консульт. сан/техн. по состоянию стояка 
ХВС в сан/узле. 

24.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

21.05.2023 330 Убирать мусорн. контейнеры от парадн.в 
спец. зоны предназначен. для них. 

23.05.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

20.05.2023 533 В 7 пар. на 12 эт. засорился мус / провод 23.05.2023 Дворник:  
Умаров Икром 
Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

20.05.2023   Отключение стояка ХВС в 5 пар, нижняя 
зона, кухня. Нужен доступ в 336 кварт. 

23.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

20.05.2023 331 Льется вода сверху на кухне .Заявка  от 004 23.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



20.05.2023 430 Замена радиатора в  комнате. 24.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

19.05.2023 543 Нет ГВС в кв-ре. 23.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

19.05.2023 232 Слабый напор ХВС в кв-ре. 22.08.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

19.05.2023 166 Замена радиатора. 24.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

19.05.2023   ОТКЛЮЧЕНИЕ от теплоснабжения 19/05 с 
11.20 до 16.50 . Факсограмма номер 204 
ГУП ТЭК (неисправность тепловой сети) 

23.05.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

19.05.2023 458 Парадная 6. Этаж 13. Квартирный холл. 
Перегорела длинная лампа освещения. 
Отсечка, дмф + звонок. 

19.05.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

18.05.2023 146 Парадная 2. Входная дверь, крыльцо. 
Очистить от грязи. 

23.05.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

18.05.2023 152 Система ЦО. Слив воды . Замена 
собственником рад./отопления. 

23.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

18.05.2023 462 Ванна. Консультация сантехника. Замена 
кран-букс. 

24.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

18.05.2023 276 Ремонт смесителя в ванной 24.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

17.05.2023 425 Течет на соединении фильтра с трубой ХВС 24.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

17.05.2023 258 Замена пол/сушителя 22.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

17.05.2023 300 В 4 пар. на 13 эт. нет света возле лифта и в 
отсечке. Есть звонок в 300 кварт. 

18.05.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

17.05.2023 468 После замены стояка очень плохой напор 
ХВС в сан/узле 

24.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

17.05.2023 551 Нет ХВС в с/у и ванной . После замены 
стояка. 

23.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

16.05.2023 551 Замена стояка в с/у. 17.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



16.05.2023   12.50 7 пар. 1-16 эт.ОТКЛЮЧЕНО ХВС и ГВС 
циркуляция. 

23.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

16.05.2023 266 Замена 2 радиаторов. 23.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

16.05.2023 266 Консультация с/т. 23.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

15.05.2023 374 Подтекает фановая труба в сан/узле. 24.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

15.05.2023 507 Подтек. стояк ХВС в сан/узле. 24.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

15.05.2023 359 В 5 пар. на 9 эт. не горит лампа в кварт. 
холле. Отсечка, обращ. в 359 кварт. Дмф 
нет. 

17.05.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

12.05.2023 401 Подтек. отсек. кран в сан/узле. 16.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

12.05.2023 251 Замена 4 - х водосчетч 12.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

11.05.2023 208 Замена пакетника на кварт. № 208, 209 12.05.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

11.05.2023 208 Обесточены квартиры № 208 - 209 11.05.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

11.05.2023   Отключ. стояков ГХВС в 5 пар., кухня, ГВС - 
с 1 по 16 эт,  ХВС - нижняя зона,  по 319 
кварт. 

12.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

11.05.2023   Завершение отопительного сезона 
Телефонограмма 

12.05.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 
Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 
Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

11.05.2023 267 4 пар. 7 эт. кв. холл. Нет освещения. 
ПОВТОР. 

11.05.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

10.05.2023 71 Замена радиатора. 15.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

10.05.2023 357 5 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в 
лифт. сл. 

10.05.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 



09.05.2023 103 2 парадн. Не работает доводчик у входн. 
двери. 

10.05.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

09.05.2023 58 1 парадн. 12 эт. Засор мус/провода. 10.05.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 
Дворник:  
Умаров Икром 

09.05.2023 76 1 парадн. Сильный стук и шум на чердаке. 10.05.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

09.05.2023 148 Течет смеситель в ванной. 11.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

08.05.2023 147 Не закрыв. входная  дверь во 2 пар. 10.05.2023 Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 
Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

07.05.2023 517 Парадная 7. Этаж 9. Квартирный холл. Не 
горит длинная лампа. Связь тел.// дмф. 
Отсечка, звонка нет. 

10.05.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

06.05.2023 533 Не работает домофон. 10.05.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

06.05.2023 71 Консульт. сан/техн. 11.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

05.05.2023 138 Холодная батарея в комнате. 10.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

05.05.2023 70 Холодная батарея в комнате. Холодный 
стояк. 

10.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

05.05.2023 77 Холодные батареи в комнате и на кухне. 
Стояк холодный. 

10.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

05.05.2023 165 чуть теплые батареи в кв. 10.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

05.05.2023 319 Замена стояка ХВС на кухне. 12.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

05.05.2023   10.20 1 и 2 пар. 1-16 эт. ОТКЛЮЧЕНО ЦО. 10.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



05.05.2023   1и 2 пар. т/эт. Замена крана ЦО. 10.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

05.05.2023   5 пар. Не работает лифт. Заявка в лифт. сл. 10.05.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

05.05.2023 298 Замена 4-х счетчиков ВС. 10.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

05.05.2023 330 Кухня. Нет ЦО. Холодный рад.отопления. 10.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

03.05.2023 550 Отсутствует ГВС и ХВС на кухне. Ванна ГВС. 05.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

03.05.2023 525 Составить акт о протечке от 03.05. 
Предварительно позвонить. 

10.05.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

03.05.2023 530 Отключена эл/эн. в кв. из-за протечки с кв. 
535. 

05.05.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

03.05.2023 515 Заливают сверху. 05.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

03.05.2023   14.50 7 пар. ОТКЮЧЕНО ГВС. 1-16 эт. 05.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

03.05.2023 530 Заливают сверху на кухне, коридор, ванна 
ГВС. 

05.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

02.05.2023 443 Слабый напор ХВС на кухне. 04.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

02.05.2023   Парадная 5. Грузовой лифт. Не работает. 
Передано в лифт.службу. 

03.05.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

01.05.2023 347 Вместо холодной воды везде течет 
кипяток. 

05.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

29.04.2023 267 В кварт. холле перегорела лампа. 11.05.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

29.04.2023   5 парад. ОТКЛЮЧЕНИЕ ХВС с 1 по 9 эт. и  
ГВС с 1 по 16 эт. Замена части стояка в 
сан/узле.((кв. 347) 

02.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

28.04.2023   Парадная 1 и 2. Отключение ГХВС (нижняя 
зона). Течь ХВС в подвале. 

02.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



28.04.2023 330 Парадная 5. ПОВТОР. Влажная уборка с 1 
по 10 этаж. 

02.05.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

27.04.2023 401 Холодная батарея на кухне и в комнате. 
Стояк холодный. 

02.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

27.04.2023 327 Консультация с/т. Осмотр стояка ГВС в с/у 
(прогнил). Требуется заключение. 

28.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

27.04.2023 347 Замена части стояку ХВС  с/у. 02.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

27.04.2023 330 5 парад. Помыть всю парадную с 1 по 10 
эт. ПОВТОР. 

27.04.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

27.04.2023 551 Подтекает стояк ХВС в сан/узле. 28.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

26.04.2023 347 Подкап. стояк ХВС на соед. в сан/узле. 02.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

26.04.2023 432 Слабый напор ХВС. 28.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

26.04.2023 223 Замена вод. счетч. ОТМЕНА. 02.05.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

26.04.2023 331 Санузел. Свищ стояка ХВС. 28.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

24.04.2023 264 В 4 пар. сломана защелка у входн. двери в 
пар. и  болтается  магнит доводчика 

26.04.2023 Плотник:  
Умаров Икром 

23.04.2023 263 В электро щитке обуглились провода. 
Выбивает автомат. 

02.05.2023 Электрик:  
Назаров Сергей 
Николаевич 

23.04.2023 146 Нет ХВС в ванной.Дома не будет. ОТМЕНА. 24.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

23.04.2023 212 3 пар. 11 эт. Забит мусоропровод. 24.04.2023 Дворник:  
Умаров Икром 

21.04.2023 465 6 пар.Сломана вторая (деревянная) дверь 
при входе. 

25.04.2023 Плотник:  
Умаров Икром 

21.04.2023 330 Помыть 5 пар. с 1 по 10 эт. и всю черную 
лестницу. 

27.04.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 



20.04.2023   7 парад. ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС .Замена отсек. 
кранов в подвале и т/эт. 

03.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

20.04.2023 15 Отрегулировать темпер. отопления. 
(Очень жарко в кв-ре) ПОВТОР. 

21.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

20.04.2023 337 Замена унитаза; Замена чугунного 
тройника и канализационного слива. 

21.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

17.04.2023 18 Нет отоплен. на кухне. ПОВТОР 05.05.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

17.04.2023 519 Консульт. сан/тех.Не работает вентиль на 
стояке ГВС в ванной.Есть отсечка. 

26.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

17.04.2023 62 Оторвался гибкий шланг ХВС в сан/узле.Не 
работает дверной звонок. Связь по телеф. 

20.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

16.04.2023 438 Кухня. Не работает канализ.слив раковина. 18.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

16.04.2023 112 Парадная 2. Забит мус.провод между 6 и 7 
этажом. 

18.04.2023 Дворник:  
Умаров Икром 

16.04.2023   Парадная 6. Отключение ХВС (сан.узел - 
верхняя зона) + ГВС, циркуляция. Лопнул 
стояк ХВС в перекрытии между 16 этажем 
(кв.473) и тех.этажом. 

20.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

16.04.2023 473 Стояк ХВСв с/у, течет вода на стыке между 
15 и 16 эт. 

21.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

15.04.2023 376 Гудит стояк на кухне при открытии 
смесителя. 

21.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

15.04.2023 162 Засор канализации в подвале. 19.04.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

14.04.2023 59 Сломан замок входной двери на черн. 
лестницу 

18.04.2023 Плотник:  
Умаров Икром 

14.04.2023 166 Подтекает батарея в комнате. Отсечка, 
связь через ДМФ 

18.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

14.04.2023 537 Перепады ГВС и ХВС в душе. 19.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

14.04.2023 298 Течет вода в сан/узле.Ошибка, кварт. № 
238 

18.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 



14.04.2023 441 Плохой напор ХВС, замена арматуры в 
бачке унитаза. 

14.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

14.04.2023 194 Нужен акт о протечке. Сделать фото 
протечки. 

20.04.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

14.04.2023   3 парад.ОТКЛЮЧЕНИЕ  ХВС нижняя зона 
сан/узел. Нужен доступ в 199 кв. Передано 
в ГУЖА. 

24.04.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

14.04.2023 194 Нет ХВС на кухне. 18.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

14.04.2023 194 Сверху в сан/узле течет холод. вода. 24.04.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

13.04.2023 313 Слабый напор ХВС в кв-ре. 18.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

12.04.2023 17 Парадная 1. Этаж 4. Забит мус./провод. 14.04.2023 Дворник:  
Умаров Икром 

12.04.2023   Парадная 4. Отключение ГВС (сварочные 
работы в кв. 312 и на тех.этаже). 

13.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

12.04.2023   Парадная 5. Отключение ГВС (сварочные 
работы в кв. 357 и 352). 

13.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

12.04.2023 54 1 пар. 11 эт. около мусоросб.камеры. 
Отвалилась лампа, висит на проводах. 

14.04.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

11.04.2023   4 пар.  Сварка по лежаку на тех/эт. 14.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

11.04.2023 352 Замена части стояка ГВС с/у. Сварка. 14.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

11.04.2023 312 Замена части стояка ГВС с/у. Сварка. 14.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

11.04.2023 357 Течь п/с( отвода на стоке гвс). Сварка 
стояка ГВС с/у. 

14.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

11.04.2023 15 1 пар. вход. дверь. Не работает ДМФ. 14.04.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

11.04.2023   1пар. вход. дверь. Не работает домофон. 14.04.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 



10.04.2023   В 4 пар. на 6 эт. оставлен пож. рукав 
(мусор?) Личных данных не оставили. 

11.04.2023 Дворник:  
Туракулов Аброр 

10.04.2023 45 Сломана ручка двери к пож. гидранту в 1 
пар. на 5 эт. 

13.04.2023 Плотник:  
Умаров Икром 

10.04.2023   Отключ стояка ХВС по 446 кварт., 6 пар., 
сан/узел. для замены стояка. 

11.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

10.04.2023 357 Консульт. сантехн. Подтек. п/ суш. 13.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

09.04.2023 15 Очень горячие батареи в кв-ре. 10.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

07.04.2023 303 Нет напора ХВС, после работ по замене 
гидрантов. 

11.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

07.04.2023 238 Замена 4 в/сч. 11.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

07.04.2023 3 Холодная батарея на кухне. 10.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

07.04.2023 176 Подключ. и установка стир. машины 11.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

06.04.2023 344 Нет ХВС на кухне после отключения.. Дома 
не будет 

11.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

06.04.2023 482 Течет сифон под ванной 10.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

06.04.2023 330 Не плотно закрыв. дверь к мус /проводу. ( 
подтянуть пружину?) 

07.04.2023 Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 

06.04.2023   Отключ. стояка ХВС по кварт. № 112, 2 пар, 
кухня. 

07.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

06.04.2023 18 Холодн. батарея в кухне 10.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

05.04.2023 339 После замены водн. счетчиков 
подкапывает на соединении. 

14.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

04.04.2023 112 Замена отсекающего крана ХВС. 07.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



04.04.2023 329 Замена фанового тройника. 05.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

04.04.2023 325 Парадная 5. Этаж 2. Квартирный холл. Не 
горит длинная лампа. Отсечка + Дмф. 
Предварительно позвонить по телефону. 

06.04.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

03.04.2023 330 Убрать от наледи тротуар за домом. 04.04.2023 Дворник:  
Умаров Икром 

03.04.2023 18 Холодн. батареи в кухне и комнате. 05.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

03.04.2023 176 Консультация электрика ( торчат провода) 
Отсечка, дмф не работ. , связь по телеф. 

04.04.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

03.04.2023   Отклю.чение Ц,О. по 48 кварт, 1 пар, кухня 
и комната. 

04.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

03.04.2023 48 Отключить отопление  в 1 пар. в  кухне и 
комнате для замены радиаторов самим 
собственником. 

04.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

02.04.2023 319 Составить акт о протечке от 02/04. 
Предварительно позвонить. 

04.04.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

02.04.2023   19.50 5 пар.ОТКЛЮЧЕНО ХВС И ГВС. 1-16 
эт. по кухне. 

04.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

02.04.2023 319 Заливает по стояку на кухне. 04.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

01.04.2023 306 В унитазе течет ржавая вода 04.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

01.04.2023 305 В унитазе течет ржавая вода 04.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

01.04.2023 124 2 парад. 10 этаж Разбиты двери на 
черн.лест. на балкон и кварт. холл. 

04.04.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

01.04.2023 339 Замена вод.счетчиков 05.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

01.04.2023   5 парадная 6 этаж Уборка лестницы около 
мусоросборной камеры после протечки 

04.04.2023 Дворник:  
Умаров Икром 
Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 



01.04.2023 345 5 парад.6 этаж Течет п\суш около 
мусоросборной  камеры 

04.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

01.04.2023   4 парад. Левая сторона.1-16 этаж Замена 
пожарных гидрантов. 

03.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

31.03.2023   Парадная 7. Отключение ГВС. Замена узла 
в подвале. 

03.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

31.03.2023 548 Холодный рад./отопления. 04.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

31.03.2023   Парадная 4. Этаж 1 - 16. Левая сторона. 
Замена пожарных гидрантов. 

03.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

30.03.2023 345 5 пар. 6 эт. Подтекает п/с около мусоросб. 
камеры. 

04.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

30.03.2023 446 Консультация с/т. 03.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

30.03.2023 446 Требуется замена стояка ХВС на  кухне. 03.04.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

30.03.2023   7 пар. подвал. Замена узла. 03.04.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

30.03.2023   4 пар. 1-16 эт. левая сторона. Замена 
пожарных гидрантов. 

03.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

29.03.2023 154 Холодная батарея в маленькой комн. 
Разобраться гл. инженеру 

30.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 
Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

29.03.2023 99 Повторно. Холодная батарея в маленькой 
комн. Разобраться гл. инженеру. 

30.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 
Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

29.03.2023 129 Повторно. Холодн. радиатор в маленькой  
комн.  Разобраться гл. инженеру. 

30.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 
Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 



29.03.2023   Отключ. стояков ГВС в 6 пар., в кухне и 
ванной с 1 по 16 эт.  по кварт. №414 и № 
428 

30.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

29.03.2023 300 В 4 пар на 13 эт. не горит лампа возле 
квартиры. Отсечка, связь через дмф 

03.04.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

29.03.2023   4 пар. Подготовка к замене пож. гидранта 
.1-16 эт. 

30.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

28.03.2023 89 Холодная батарея в маленькой 
комнате.Холодный стояк. Решить 
проблему гл. инженеру. ПОВТОР. 

29.03.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 
Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

28.03.2023 129 Холодная батарея в маленькой 
комнате.Холодный стояк. Решить 
проблему гл. инженеру. ПОВТОР. 

29.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 
Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

28.03.2023 99 Холодная батарея в маленькой 
комнате.Холодный стояк. Решить 
проблему гл. инженеру. ПОВТОР. 

29.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 
Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

28.03.2023 414 Замена п/с и 2 отсек. кранов на ГВС. 30.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

28.03.2023 412 Замена арматуры в бачке унитаза. 29.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

28.03.2023 176 Поменять розетки и выключатель в кв. 
ОТСЕЧКА. ДМФ работает. 

29.03.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

28.03.2023 277 Холодные рад./отопления в квартире. 29.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

27.03.2023 99 ПОВТОРНО. Холодный рад./отопления в 
маленькой комнате. 

29.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 
Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

27.03.2023 428 Консультация с/техника (свищ на 
пол./сушителе). 

29.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

27.03.2023 291 Парадная 4. Этаж 11. Межпанельный шов. 
За окном болтается уплотнитель. 

28.03.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 



27.03.2023   Парадная 4 - 5. Отключение ЦО. Подвал. 
Замена узла. 

28.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

27.03.2023 330 Шумят батареи на 1 эт. при входе в 5 пар. 29.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

26.03.2023 99 ПОВТОР, Опять холодн. батарея в 
маленькой комнате. 139 кварт. не 
отключала. Разобраться  гл. инженеру. 

29.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 
Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

26.03.2023 337 Запах канализ в туалете, . отсечка, есть 
звонок 

29.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

26.03.2023 89 ПОВТОР Опять холодн. батарея в мал. 
комнате  139 кварт.  не отключала. 
Разобраться гл. инженеру 

29.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 
Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

26.03.2023 142 Не горит лампа в кварт. коридоре во 2 пар. 
на 13 эт. . Отсечка, обр. в 143 и 142 кварт.  
Желательно 27 марта 

29.03.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

25.03.2023 553 Оставлен пакет возле груз. лифта на 1 эт. в 
7 пар. 

28.03.2023 Дворник:  
Эргашев Саид 
Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

24.03.2023 143 2 пар. 13 эт. кв. холл. Нет освещения. 
ПОВТОР. 

29.03.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

24.03.2023 465 6 пар.15 эт. ч/л. нет освещения 28.03.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

24.03.2023 465 6 парадная 15 эт. Дверь около 
мус.пров.сломана ручка 

27.03.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

24.03.2023   24/03 11.40-17.40 ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС по 
линии ГУПТЭК . Проводит работы ГУПТЭК. 

27.03.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

24.03.2023 156 Нет ГВС в кв. 27.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

24.03.2023 330 Нет ГВС в кв. 27.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

24.03.2023 257 Нет ГВС в кв. 27.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 



24.03.2023 129 Нет ГВС в кв. 27.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

24.03.2023   13.00 6 пар. ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС 1-16 эт. 
Замена узлов на т/эт. и подвале. 

27.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

24.03.2023 76 Нет ГВС в кв. 27.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

24.03.2023 389 Из ГВС течет ХВС. 28.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

23.03.2023 442 Парадная 6. Этаж 10. Консультация 
электрика (неисправна эл.розетка). 

27.03.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

23.03.2023 143 Парадная 2. Этаж 13. Квартирный  холл. Не 
горит светильник.ОТСЕЧКА. 

28.03.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

22.03.2023   Отключение Ц.О. в 5 пар., в мус. сборных 
камерах  - замена пол. сушителя и  27.03. - 
замена узла в подвале. 

29.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

22.03.2023 157 Замена водосчетч. 24.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

21.03.2023 480 Консультация с/т.Установка ванны. 23.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

21.03.2023 70 1 пар. 15 эт. У мусоросб. камеры сломана 
ручка для открывания. Требуется сварка. 
Ручка лежит около мусоросб. камеры. 

24.03.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

21.03.2023 440 6 пар. 10 эт.кв. холл. Нет освещения ( 
около эл/щит.) Проверить проводку. 
Лампы меняли сами, не горят. ОТСЕЧКА. 
ДМФ в кв. 441 

23.03.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

21.03.2023 89 Нет отопления в мал. комнате. Повтор от 
08/03, 14/03, 18/03. Разобраться гл. 
инженеру. 

24.03.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 
Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

19.03.2023 352 В с/у на стояке ГВС образовались пузыри ( 
прогнило). 

24.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

19.03.2023 36 Замена 4 в/сч. 22.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



19.03.2023 99 Опять холодн. батар. в маленькой комнате 27.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 
Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

18.03.2023 89 Опять холодн. батарея в мал. комнате. 21.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 
Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

18.03.2023 129 Нет отопления в мал. комнате Стояк 
холодный..ПОВТОР. 

24.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

17.03.2023   10.20 4 пар. ОТКЛЮЧЕНИЕ стояка ХВС на 
кухне. 

20.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

17.03.2023 282 Замена 4 в/сч.Замена отсек. крана. Замена 
фильтра. 

21.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

16.03.2023 516 Нет света в лифт. холле в 7 пар. на 9 эт. 17.03.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

16.03.2023 452 Нет света возле квартиры 6 пар., 12 эт. 
Отсечка, обр. в 452 кварт. 

17.03.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

16.03.2023   Отключ. стояков ГХВС по кварт № 299, 304 
для замены стояка ХВС в сан/узле, в 4 пар. 

20.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

16.03.2023 304 Замена стояка ХВС в сан/узле в 4 пар., 
верхняя зона. 

20.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

15.03.2023 99 Систематически холодная батарея в 
маленькой комнате (перекрыт где-то 
кран). 

16.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

15.03.2023 24 Низкая температура ГВС. 17.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

15.03.2023 176 Консультация электрика. 17.03.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

15.03.2023   Парадная 6. Отключение ГХВС. 17.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

15.03.2023 414 Замена счетчиков ГХВС. 17.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



15.03.2023 414 Замена пол./сушителя. 16.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

14.03.2023 89 Холодная батарея в мал. комнате. 
Холодный стояк. Повтор от 13/03 

16.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

14.03.2023 129 Нет отопления в мал. комнате. Стояк 
холодный. Будет писать жалобу.Время 
уточнять. 

17.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

14.03.2023 507 Консультация электрика. 16.03.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

14.03.2023 330 Убрать мусор при выходе из пар.  (где 
колясочная) 

15.03.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

14.03.2023 413 Консульт. сантехника по устан. водосчетч. 
( обращ. в 414 кварт.) Строго до 12.30 
часов.,- уходят 

15.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

14.03.2023 89 Холодн. батарея в мал. комн.Отсечка, 
связь через дмф 

17.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

13.03.2023 176 Замена радиатора и пол / сушителя 15.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

13.03.2023 59 Готовы предоставить доступ к трубам. 
13/03 

14.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 
Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

10.03.2023   Отключение стояков ГХВС в 1 пар, на кухне 
по кварт. 54, 59, 49.. ХВС - верхняя зона, 
ГВС -  с 1 по 16 эт. 

13.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

10.03.2023 49 Течет в кухне по фанов. трубе. 13.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

10.03.2023 59 Течет по фанов трубе в кухне 13.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

10.03.2023   Отключ. отопления в 1 пар. по 12 кварт. , 
кухня 

13.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

10.03.2023 12 Потекла батарея в кухне 13.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



10.03.2023   Отключение стояков ГХВС по кварт 304,   4 
пар., сан/узел,  нужен доступ в 299 кварт.,  
(на контакт не идет ). ХВС - верхняя зона, 
ГВС - с 1 по 16 эт. Передано  в ГЖА 

13.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

10.03.2023   Отключение стояка ХВС в 6 пар, сан/узел,  
по кварт. 432, для замены стояка ХВС, ГВС - 
циркуляция, ХВС - нижняя зона. 

13.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

10.03.2023 80 Не работ. эл. розетка в комнате 10.03.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

10.03.2023   9.20 4 пар. ОТКЛЮЧЕН стояк ХВС ( нижняя 
зона) кухня. Работы будет проводить 
жилец. 

13.03.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

10.03.2023   9.00  1 пар. ОТКЛЮЧЕН стояк ХВС ( верхняя 
зона). ГВС циркуляция 1-16 эт.кухня. 

14.03.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

10.03.2023 244 Течет стояк (сгнил) на кухне. 13.03.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

10.03.2023 54 Капает вода по стояку на кухне. 14.03.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

10.03.2023 84 Холодная батарея в комнате. 13.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

09.03.2023 513 Холодная батарея в мал. комнате. 10.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

09.03.2023 99 Холодная батарея в мал. комнате. 10.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

09.03.2023 436 Холодная батарея в комнате. 10.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

09.03.2023 543 Нет отопления в 3 комнатах. 10.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

09.03.2023 533 7 пар. 12 эт. коридор общ. пользования. 
Перегорела лампа. ОТСЕЧКА открыта. 

10.03.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

09.03.2023 416 Холодная батарея в комнате. Холодный 
стояк. 

10.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

09.03.2023 401 Холодная батарея в комнате.Холодный 
стояк. 

10.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



09.03.2023 335 Нет отопления в 2 комнатах. 13.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

09.03.2023 330 Холодная батарея в комнате. 13.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

09.03.2023 508 Нет отопления в 1 комнате и на кухне. 10.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

09.03.2023 123 Замена сифона (ванна). 10.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

09.03.2023 89 Холодная батар. в маленькой комнате. 13.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

07.03.2023 103 Парадная 2. Этаж 5. Квартирный холл. 
Перегорела длинная лампа. Отсечка связь 
через кв.102. 

08.03.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

06.03.2023 427 Консультация с/т ( плохо поступает вода в 
бачок унитаза). 

07.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

06.03.2023   7 пар. подвал. Замена узла ( кран не 
держит воду). 

07.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

06.03.2023   4 пар. 11.00 Откючено ХВС ( верхняя зона), 
ГВС циркуляция. Работы на тех. эт. 

07.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

06.03.2023 48 Отключить стояки ГХВС для провед. работ 
жильцами. Предварит. подойти. 

09.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

05.03.2023 551 Консульт. сантехника по аварийн. 
ситуации от 4.03. 

07.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

05.03.2023 156 Подтек. смеситель в ванной. Отсечка, 
связь черех дмф 

07.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

04.03.2023 304 Замена узла ХВС на тех. этаже по стояку 
304 кварт 

07.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

04.03.2023   Откл.ч. стояков ХГВС  в 7 пар., в сан / узле 
по 551 кварт. ХВС - верхняя зона, ГВС - с 1 
по 19 эт. Собственники сломали отсек. 
кран ХВС 

07.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

04.03.2023 546 Течь по стояку ХВС в саузле. Протечка из 
кварт. 551 

07.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 



04.03.2023 551 Льется вода из стояка ХВС в сан/узле. 07.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

04.03.2023 316 В 4 пар. на 1 эт. в лифт. холле  перегорел 
плафон. 

06.03.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

04.03.2023 123 Кухня. Подтекает сифон под мойкой. 07.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

04.03.2023 15 Парадная 1. Этаж 4. Неисправна дверь на 
черн./лестницу у мус.провода, висит на 
одной петле. 

07.03.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

03.03.2023 306 Парадная 4. Этаж 1. Лифтовой холл. 
Перегорела лампа. 

06.03.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

03.03.2023   5 пар. помещ. мусоросб. камер. Замена 
п/с- 2 эт. Замена трубы- 7 эт. 

06.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

01.03.2023 330 5 пар. просьба убрать воду в пар. на 
этажах после протечек у мус \ провода. 

01.03.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

28.02.2023 330 5 пар. 3 эт. у мус.\ провода по стенам течет 
вода на полу лужа. \ выше эт. тоже самое.\ 

01.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

28.02.2023 539 7 пар . 14 эт.перегорели лампы в лифт. 
холле. в квартирн. холле и у мус.\ 
провода. 

02.03.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

28.02.2023 386 5 пар. 1 эт. с потолка у лифта течет вода. 01.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

28.02.2023 129 2 пар. отсутствует наличник на 
пластиковой двери тамбура  1 эт. 

03.03.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

28.02.2023   отключение стояка  хвс. циркуляциягвс. \ 
кв. 132. -137. лопнула труба  в 
межпанельном перекрытии.\ 

01.03.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

27.02.2023 122 Кухня. Подтекание по стояку. 28.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

27.02.2023 300 Парадная 4. Этаж 13. Квартирный холл. Не 
горит светильник. 

01.03.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

26.02.2023 89 Холодн. батар. в маленькой комнате. 28.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

26.02.2023 533 Забит мус/провод в 7 пар. на 12 эт. 27.02.2023 Дворник:  
Эргашев Саид 



26.02.2023 84 Холодная батарея в мал. комн.. 
Неоднократно! 

28.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

26.02.2023 147 Капает стояк ХВС в кухне 28.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

22.02.2023 396 В кв-ре чуть теплые батареи. Низкая t. 28.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

22.02.2023   11.05 22/02 ОТКЛЮЧЕНО ХВС 10-16 эт.( 
верхняя зона), ГВС циркуляция 1-16 эт. 

27.02.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

22.02.2023 304 Требуется аварийная замена стояка (с/у и  
кухня). 

01.03.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

22.02.2023 330 Забит мусоропроводв 5 пар. на 3 эт. 22.02.2023 Дворник:  
Туракулов Аброр 

21.02.2023 124 Не горячая вода из ГВС 27.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

21.02.2023 299 Капает ХВС в кухне. 09.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

21.02.2023 88 Не горит лампа во 2 пар. на 2 эт. в кварт. 
коридоре над входом. Отсечка, обращ в 
любую кварт. 

22.02.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

21.02.2023   Отключение ГВС и ЦО. . Работает ГУП ТЭК 22.02.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

21.02.2023 104 Нет ГВС 22.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

21.02.2023 360 Нет ГВС 22.02.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

20.02.2023 502 не горит 1 лампа в лифт . холле и 1 лампа 
в кварт. холле. \ длинные \ 

22.02.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

19.02.2023 142 Замена в/счетчика, 1 ед. 22.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

18.02.2023 446 Требуется замена стояка. 20.02.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

18.02.2023 446 Свищ на стояке хвс (кухня). 20.02.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 



17.02.2023   Замена стояка ХВС в 3 пар. по кварт.№ 
181, 186, 191, 196, 201 

20.02.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

17.02.2023   В 12.00 ч. отключ. стояков ГХВС в 3 пар., 
кухня. ХВС - нижняя зона, ГВС - 
циркуляция. 

20.02.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

17.02.2023 174 Свищ на стояке ХВС в сан/узле 20.02.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

16.02.2023 371 не горит лампа в кварт. холле. \ дневн. 
света. \ 

18.02.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

16.02.2023 144 Консультация сантехника. Замена унитаза. 17.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

15.02.2023   Парадная 5. Промывка, прочистка контура 
ЦО. 

16.02.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

15.02.2023   Парадная 5. Мусоросборная камера. 
Замена части стояка ЦО. 

16.02.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

15.02.2023   5 пар. Устранение аварии. Обрыв провода 
и протяжка провода. 

15.02.2023 Электрик:  
Назаров Сергей 
Николаевич 
Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

15.02.2023 144 Замена 4 в/сч. Подкапывает смеситель на 
кухне. 

16.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

15.02.2023 508 Холодная батарея(комната с балконом). 
Холодный стояк. 

16.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

14.02.2023 103 Из ГВС течет ХВС. 16.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

14.02.2023 401 Холодная батарея в комнате. Стояк 
холодный. 

16.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

14.02.2023 315 4 пар. 16 эт. кв. холл. Нет освещения. 
ОТСЕЧКА. Звонить в кв. 315 

15.02.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

14.02.2023 241 Не работают розетки в кв-ре. 15.02.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

14.02.2023 376 5 пар. 13 эт. кв. холл( тамбур) и лифт. холл. 
Нет освещения. 

15.02.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

14.02.2023 463 Замена фановой трубы под ванной. 16.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



14.02.2023 356 5 пар. 9 эт. лифт.холл и кв. холл. Нет 
освещения. ОТСЕЧКА открыта. 

15.02.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

14.02.2023 80 Замена смесителя. 16.02.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

14.02.2023 360 Не горит лампа в лифт. холле в 5 пар. на 9 
и 11 этаже. 

15.02.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

13.02.2023 315 Перегорела лампа в кварт. коридоре ( в 
отсечке). Обращ. в 315 кв. 

15.02.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

13.02.2023   Консультация по замене стояка ХВС по 
кварт. 186, 191, 196, 201 в 3 пар, в кухне. 

20.02.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

12.02.2023 366 5пар. 11эт. перегорели 2 лампы в лифт. 
холле и 1 лампа в кв. холле. \ отсечка. 
звон. в кв.\ 

15.02.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

11.02.2023 146 Парадная 2. Этаж. 1. Входная 
метал./дверь, сильно скрепит. 

20.02.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

11.02.2023 330 5 пар. Нет освещения. 15.02.2023 Электрик:  
Назаров Сергей 
Николаевич 

11.02.2023 335 5 пар. правая сторона лифт. и кв. холл. Нет 
освещения. 

15.02.2023 Электрик:  
Назаров Сергей 
Николаевич 

10.02.2023 389 5 пар. 15 эт. лифт. и кв. холл. Нет 
освещения. 

15.02.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

10.02.2023 360 5 пар. 9 эт. кв. холл. Нет освещения. 15.02.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

10.02.2023   5 пар. 5 эт. кв. холл. Нет освещения. 15.02.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

10.02.2023 360 5 пар. 1 эт. у п/я. Нет освещения. 14.02.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

10.02.2023 360 Прорвало трубу ХВС в с/у. 14.02.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

09.02.2023 490 Обесточены две квартиры 14.02.2023 Электрик:  
Назаров Сергей 
Николаевич 

09.02.2023   Отключ. стояка  ГВС в 4 пар, кухня, кварт. 
№ 295 

14.02.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

09.02.2023 390 Не горит лампа в лифт. холле в 5 пар. на 15 
эт. 

15.02.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 



09.02.2023 463 Засор в ванной. 13.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

09.02.2023 96 Установка стир. машины. 10.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

09.02.2023 96 Замена унитаза. 09.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

09.02.2023 527 Течет смеситель в ванной. Отсечка 10.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

09.02.2023 295 замена шарового отсекающего крана и 
фильтра \ кухня \. 

14.02.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

09.02.2023 237 свищ на радиаторе отопления \ кухня 
\консультация. 

16.02.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

08.02.2023 143 перегорела лампа в кв. холле.\ длинная \  
\эт. отсечка.\ 

09.02.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

08.02.2023   3 пар. не работает пассажирск. лифт  
заявка в лифт. службу. 

09.02.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

07.02.2023 165 Парадная 3. Этаж 2. Установить пружину 
на дверь у мус./провода. 

09.02.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

07.02.2023 165 Парадная 3. Этаж 2. Лифтовой холл. Дверь 
на переходной балкон неисправна, висит 
на одной петле. 

09.02.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

07.02.2023 165 Составить акт о протечке на кухне. 09.02.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

07.02.2023 277 Кухня. Слабый напор ХВС. 18.04.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

07.02.2023 306 Капает вода по стояку (кухня). 29.03.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

07.02.2023 170 Свищ на стояке хвс ( кухня). 09.02.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

06.02.2023 295 Консультация с/т. 09.02.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 



06.02.2023 426 Засор. Не поступает вода в бачок унитаза. 09.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

06.02.2023 96 Замена уитаза. Желательно 9-10 08.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

06.02.2023 539 7 пар. 14 эт.кв. холл и мусоропр. Нет 
освещения. 

10.02.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

06.02.2023 338 Замена в/сч. Отсечка. ДМФ работает. 09.02.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

06.02.2023 165 Протечка (пятна) на кухне. 13.02.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

06.02.2023   12.15 ОТКЛЮЧЕНО ГВС,ЦО, ХВС верхняя 
зона (кухня). 

08.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

06.02.2023 152 Консультация с/т ( замена радиатора). 09.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

06.02.2023 465 Оголен провод в эл. щитке в 6 пар. на 15 
эт.,  отсечка, связь через дмф 

09.02.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

05.02.2023 317 В ванной бурлит вода в сливном 
отверстии. 

06.02.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

05.02.2023 535 не горят лампы  в кв. холле. и  возле мус.\ 
провода. -разбит плафон. 7 пар, 13 эт. 

09.02.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

04.02.2023 543 ржавая хвс с14-00 \ от 04.02.\ 09.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

03.02.2023 253 Консультация сантехника. ДМФ - не раб. 
Связь по телефону. 

06.02.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

02.02.2023 17 1 пар. 4 эт. кв. холл. Не убирают ,помыть в 
кв. холле. ОТСЕЧКА, звонить в любую кв. 

03.02.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

02.02.2023 17 1 пар. 1 эт. вход. дверь. Отрегулировать 
доводчик, очень хлопает. 

06.02.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

02.02.2023 458 6 пар. 13 эт. кв. холл. Не горит свет. 
ОТСЕЧКА. 

03.02.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

02.02.2023   6 пар. 1-16 эт. Монтаж пож. гидрантов. 06.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



01.02.2023   Монтаж пож. гидранта в 6 пар. 1-16 эт. 02.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

01.02.2023   Демонтаж пож гидранта в 6 пар.1-16 эт. 02.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

01.02.2023   Демонтаж пож. гидранта в 6 пар. 1-16 эт. 02.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

31.01.2023 360 перепады давления  хвс в кв. ржавая вода 
и по прежнему слабый напор. \ связь по 
телеф.\ 

01.02.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

31.01.2023 463 засор слива в ванной \ плохо уходит вода.\ 02.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

31.01.2023 353 Кухня. Замена сифона под мойкой. 01.02.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

30.01.2023 360 Перепады давления ХВС в квартире. 
Контакты по телефону. 

01.02.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

30.01.2023 66 Парадная 1. Этаж 14. Забит мусоропровод. 31.01.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

30.01.2023 458 Парадная 6. Этаж 13. квартирный холл. 
Перегорела лампа (длинная). 

03.02.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

28.01.2023 109 консультация эл-ка. 31.01.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

28.01.2023 109 обесточена  квартира. в эл. щитке 
автоматы подняты. 

30.01.2023 Электрик:  
Назаров Сергей 
Николаевич 

27.01.2023 464 6 пар. 14 эт.лифт холл. длительное время 
нет влажной уборки. 

01.02.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

27.01.2023 242 устойчивый запах канализации из подвала 
по пустотам в эл. щитке идет на этаж. 

30.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

27.01.2023 385 5пар.после залития от 26.01 стоит вода у м 
\ проводов с4 по 7 эт. просьба убрать. 

30.01.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

27.01.2023   Парадная 5. Подвал. Засор 
канализационного лежака. 

30.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

26.01.2023 320 Ванна + санузел. Не работает 
канализационный слив. 

30.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 



26.01.2023 464 Парадная 6. Этаж 14. Лифтовой холл. 
Длительное время не проводится влажная 
уборка. 

01.02.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

26.01.2023 513 Установка смесителя в ванной. 27.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

26.01.2023   5 пар. ОТКЛЮЧЕНО ЦО мусоросб. Залитие. 27.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

26.01.2023 330 5 пар. Течет вода,залитие до 3 эт.( где 
коммуникации). 25/01 были на приеме у 
гл. инженера( по этому ?). Просили 
принять меры. 

27.01.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

26.01.2023 345 5 пар. 6 эт. у мусоропрр( где прох. 
коммуник). Течет вода, залитие с 8-6 эт. 

27.01.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 
Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

25.01.2023 4 Опломбировка 4 в/сч. 30.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

24.01.2023 238 холодная батарея в маленькой комнате. \ 
стояк холодный \ 

26.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

24.01.2023 432 слабый напор гхвс в квартире \ 
длительный период\ 

27.02.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

24.01.2023 17 просьба отрегулировать доводчик на 
входной двери 1 эт. \ туго открыв. и 
сильно хлопает.\ 

26.01.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

24.01.2023   4 - 5 пар. отключение стояка отопления \ 
замена узла Ц.О на тех. \ этаже. 

27.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

24.01.2023 549 7 пар. на 1 эт. у п \ ящ. не горит лампа. 26.01.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

24.01.2023 549 7пар. 16эт. не  горит лампа \ дневн. света.\ 
в кварт. холле. при входе налево.\ отсечка 
будет открыта\ 

26.01.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

24.01.2023   В 5 пар. на тех /этаже в мус сборной 
камере замена узла Ц О  на чердаке 

27.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

23.01.2023 353 Лужа в кухне на полу. Отсечка, связь через 
дмф 

27.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

23.01.2023 360 Нет ХВС в квартире. Отсечка, связь через 
дмф. 

27.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 



23.01.2023   Откюч.  стояка ХВС по кварт 241, 4 пар., 
сан/узел, нижняя зона для замены стояка 
до подвала. ГВС - циркуляция 

27.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

23.01.2023   Отключ. стояков ХВС в 3, 4, 5 пар. для 
замены узла ХВС в подвале. ГВС - 
циркуляция 

27.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

23.01.2023 147 Капает по стояку в кухне. 24.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

23.01.2023 241 Замена стояка ХВС  в сан/ узле. 27.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

23.01.2023 140 Подкапывает радиатор на кухне 24.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

23.01.2023   Отключ. стояка ГВС во 2 пар., с 1 по 16 эт. 
для замены пол / сушителя в 147 кварт. 

23.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

23.01.2023 123 Составить акт о протечке (22 /01). 26.01.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

22.01.2023   Паравдная 2. Отключение ХВС (верхняя 
зона) + ГВС (полностью). 
Канализационный засор в кв.128. 

23.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

22.01.2023 123 Протечка в комнате с верхнего этажа. 23.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

22.01.2023 123 Запах канализации в квартире. 23.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

22.01.2023 148 Ванна - санузел. Не работает 
канализационный слив. 

23.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

21.01.2023 37 1 пар. 8 эт. кв. холл. Не горит свет. 
ОТСЕЧКА. Звонить в любую кв. 

26.01.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

20.01.2023 533 Перегорела лампа возле мус / провода. в 
7 пар. на 12 эт. 

26.01.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

20.01.2023   Отключение отопления в 7 пар,  с 1 по 16 
эт. 

23.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

20.01.2023 509 Замена радиатора 23.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

20.01.2023 306 Нет света на черн. лестнице со 2 по 16 эт в 
5 пар. . Повторно. 

31.01.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 



19.01.2023 140 подкапывает в\счетчик гвс.на кухне под 
раковиной. 

23.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

19.01.2023 89 холодная батарея в мал. комнате. 23.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

19.01.2023 84 холодная батар. в одной из комнат.\ стояк 
холодный\  \ дома не будет. звонить\ 

23.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

19.01.2023 371 не горит лампа \ дневн. света.\ в квартирн. 
холле. сломан  плафон светильника и не 
горит лампа у м \ првода. 

27.01.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

19.01.2023 477 просьба закрыть окно в подвале. \ 
холодно.\ 

23.01.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

19.01.2023   2 пар. отключение ГВС \ вся пар.\ кв. 147 
течь п \ сушителя. 

20.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

18.01.2023 456 Полностью обесточена квартира. 19.01.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

18.01.2023 330 Нет ЦО в квартире. 23.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

18.01.2023 24 Повтор заявки от 29/12/22. Квартирный 
холл. Не горит светильник. 

20.01.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

17.01.2023 67 Замена смесителя. 20.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

17.01.2023 266 Замена 2 радиаторов. 23.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

17.01.2023 147 Подтекает п/с, замена кранов. 
Желательно 17.30-18.00 

23.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

17.01.2023 335 Холодный п/с. 23.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

17.01.2023 103 Холодный п/с. Из ГВС течет ХВС ( ванной). 
ОТМЕНА. 

18.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

17.01.2023 124 Из ГВС течет ХВС. 18.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

17.01.2023 271 Нет отопления в кв. 23.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 



17.01.2023 380 Нет отопления в кв-ре. 23.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

17.01.2023 277 Нет отопления в кв-ре. 23.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

17.01.2023 77 Нет отопления в кв-ре. 20.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

17.01.2023 549 Замена смесителя в ванной. 20.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

17.01.2023 358 Подтекает соединение с радиатором. 23.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

17.01.2023   в В 9 ч 50 мин. отключено отопление по 
всему дому. Работает ГУП ТЭК . 

18.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 
Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

16.01.2023 317 Булькает вода в унитазе ( засор?) 20.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

16.01.2023   Телефонограмма: ..Будет отключено 
отопление и ГВС по всему дом с 10.00 ч. по 
14.00 ч.  Работает ГУП ТЭК" Передала  
Екатерина Борисовна. 

17.01.2023 Главный инженер Север:  
Блосфельд Михаил 
Анатольевич 

16.01.2023 109 Не горят две лампы в кварт. коридоре 18.01.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

16.01.2023 510 Течет смеситель в кухне. 18.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

16.01.2023 17 1 пар. 4эт. разбито стекло на двери в 
холле. 

20.01.2023 Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 

16.01.2023 17 1 пар. 1эт. на входн. двери в парадн. 
отсутствует доводчик.не закрыв. 

18.01.2023 Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 

15.01.2023 147 подтекает п\ сушитель.\повторная заявка  
от 29. 12. 2022.  с \ техн. не было. 

20.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

14.01.2023 549 Консультация с/техника. Ванна. 
Неисправен смеситель. 

18.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

14.01.2023 15 Входная дверь. Этаж 1. Сломан доводчик. 18.01.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 



14.01.2023 298 Парадная 4. Этаж 13. Забит мус./провод. 16.01.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

14.01.2023 499 7 пар. Забит мусоропровод. 16.01.2023 Дворник:  
Эргашев Саид 

13.01.2023 533 7 пар. вход в пар. с улицы.Неприличное 
граффити. 

18.01.2023 Управляющий:  
Апраксина Екатерина 
Борисовна 

13.01.2023 296 4 пар. 12 эт.при входе в  кв. холл. Не горит 
свет. ОТСЕЧКА. Звонок работает. 

16.01.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

13.01.2023 296 Опломбировка в/сч. ОТСЕЧКА. Звонок 
работает. 

18.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

12.01.2023 539 Забит мус/провод в 7 пар на 15 и 14 эт. 13.01.2023 Дворник:  
Умаров Икром 

12.01.2023 539 В 7 пар. на 14 эт. сорвана лампа в лифт. 
холле, висят провода. 

27.01.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

12.01.2023 326 Замена фан. трубы 16.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

12.01.2023   4 пар.установка заглушки по стояку кв. 
272. кв. 277. и т. д.вместо трехходового 
крана на перемычке. 

13.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

11.01.2023 275 консультация эл-ка по установке 2 -х 
разеток на кухне. \ идет ремонт.\ 

12.01.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

11.01.2023 493 7 пар. 4 эт. перегорела лампа у мус \ 
провода. 

12.01.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

11.01.2023 326 подтекание за унитазом. 16.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

11.01.2023 532 консультация с \ техника по замене 
радиатора. 

12.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

10.01.2023 277 Кухня. Периодически  прекращается 
(полностью) подача ХВС. 

13.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

10.01.2023 277 ПОВТОР от 03/01/2023. Большая комната. 
Холодный один радиатор и стояк 
отопления. 

13.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

10.01.2023 186 Кухня. Осмотр на замену стояка. 12.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

10.01.2023 295 Кухня. Замена фанового 
канализационного стояка. 

13.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 



10.01.2023 335 Парадная 5. Этаж 4. Квартирный холл 
(отсечка, звонок). Не горит длинная лампа. 

11.01.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

10.01.2023 335 Чуть теплые радиаторы и стояки 
отопления. 

13.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

10.01.2023 82 Чуть теплые батареи в кв. 1 эт. 
температура 18С. 

16.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

10.01.2023 267 Холодная батарея в большой комнате. 16.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

09.01.2023 242 Чуть теплая батарея в 1 комнате. 13.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

09.01.2023   17.20 ОТКЛЮЧЕНО ГВС 1-16 эт. и ХВС 10-16 
эт. 

13.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

09.01.2023 290 Трещина фановой трубы в перекрытии 
(кухня) кв. 290-295 

13.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

09.01.2023 247 Сильный запах канализации. 13.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

09.01.2023 493 7 пар. 4 эт. У мусоропров. Не горит свет. 10.01.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

09.01.2023 14 Опломбировка в/сч. 16.01.2023 Сантехник:  
Македонский Алексей 
Сергеевич 

08.01.2023 533 Плохо закрыв. дверь к мус/проводу ( 
провисла верхняя петля ). 7 пар., 12 эт. 

10.01.2023 Плотник:  
Умаров Икром 
Турсунович Аброр 

08.01.2023 344 В 5 пар. на 6 эт. нет света в кварт. 
коридоре. Отсечка будет открыта. 

09.01.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

08.01.2023   Нет ГВС в парикмах. в 4 пар. 09.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

06.01.2023   Парадная 3 - 4. Подвал. Прочистка 
канализ./лежака. 

09.01.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

06.01.2023 242 Парадная 4. Этаж 2. Квартирный холл. 
Запах канализации (предположительно 
через квартирный электрощит). 

16.01.2023 Сантехник:  
Стреж Сергей 
Николаевич 

04.01.2023 277 Нет света на входе в кварт. коридор в 4 
пар. на 9 эт. 

09.01.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 



04.01.2023 277 Холодн. батарея и стояк отопления в 
больш. комнате. 

09.01.2023 Сантехник:  
Смирнов Андрей 
Сергеевич 

02.01.2023 493 Парадная 7. Этаж 4. Не горит светильник у 
мус.провода. 

09.01.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 

02.01.2023 279 Отключение эл.снабжения, кухня // 
туалет// ванна. 

09.01.2023 Электрик:  
Фомин Сергей Юрьевич 
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